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Fachbereichskatalog

Der Fachbereichskatalog definiert die Fachbereiche, in welche das 

Liegenschaftsinformationsmodell fachlich aufgeteilt wird. Es dient als oberste fachliche 

Gliederungsebene aller Informationen.
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Zum Fachbereichskatalog

Anlageartenkatalog

Der Anlageartenkatalog definiert die Anlagearten der gebäudetechnischen Anlagen, als 

Grundlage für eine eindeutige Kennzeichnung der einzelnen technischen Anlage in einem 

Ge-bäude. Weitere Informationen siehe Dokument «Kennzeichnungssystem und 

Beschriftungskonzept».
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Zum Anlageartenkatalog

Bauteilartenkatalog

Der Bauteilartenkatalog definiert ab welcher SIA Phase welche Bauteilarten zu erstellen 

sind, um die BIM-Anwendungsfälle umsetzen zu können. Die Phasenzuordnung kann im 

Rahmen des BIM-Abwicklungsplanes präzisiert werden.
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Zum Bauteilartenkatalog

Datenfeldkatalog

Der Datenfeldkatalog definiert ab welcher SIA Phase welche Attribute pro 

Informationsobjekt vorhanden sein müssen, um die BIM-Anwendungsfälle umsetzen zu 

können. Die Phasenzu-ordnung kann im Rahmen des BIM-Abwicklungsplanes präzisiert 

werden.
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Zum Datenfeldkatalog

Dokumentartenkatalog

Der Dokumentartenkatalog definiert ab welcher SIA Phase welche Dokumente pro 

Dokumen-tationsart vorhanden sein müssen, um die BIM-Anwendungsfälle umsetzen zu 

können. Die Phasenzuordnung kann im Rahmen des BIM-Abwicklungsplanes präzisiert 

werden.
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A Architektur Informationen zur Beschreibung der Architektur von Liegenschaften

A00 Architektur

A10 Rohbau

A20 Raum (Architektonischer Raum)

A30 Gebäudevolumen

A70 Raster ( (Architektonischer Raster)

C Statik Informationen zur Beschreibung der Statik von Liegenschaften

C00 Statik

C10 Tragwerk

C20 Sperrzonen

C30 Baugrube

E Elektro Informationen zur Beschreibung der Elektrotechnik von Liegenschaften

E00 Elektro

E10 Starkstrom und Schwachstrom

E20 Gebäudeautomation

F Baulicher Brandschutz Informationen zur Beschreibung des baulichen Brandschutzes von Liegenschaften

F00 Baulicher Brandschutz

F10 Brandschott

G Koordination Informationen zur Beschreibung der räumlichen und fachlichen Koordination

G00 Koordination

G10 Gesamtkoordination

G90 Fachkoordination Aussparungen

H Heizung Informationen zur Beschreibung der Heizungs- und Kühlungstechnik (nicht Kältetechnik) von Liegenschaften

H00 Heizung (inkl. Kühlung) Erdsondenmodell

K Kälte Informationen zur Beschreibung der Kältetechnik von Liegenschaften

K00 Kälte

K10 Betriebliche Kälte

K20 Gewerbliche Kälte

L Lüftung Informationen zur Beschreibung der Lüftungstechnik von Liegenschaften

L00 Lüftung

L10 Raumlüftung

L20 Rauch- und Wärmeabzug

M Medizintechnik Informationen zur Beschreibung der Medizintechnik von Liegenschaften

M00 Medizintechnik

N Nutzungsspezifische Anlagen Informationen zur Beschreibung von nutzungsspezifischen Anlagen

N10 Produktion

N20 Lager

N30 Labor

N40 Gastro

N50 Wäscherei und Reinigung

N60 Bühnentechnik

N70 Sport

N80 Freizeit

P Projektmanagement Informationen zur Beschreibung des Projektmanagements

P10 Projektmanagement Bauherr

P11 Projektmanagement Projektsteuerung

P20 Baumanagement

Q Ausstattung Informationen zur Beschreibung der Ausstattung von Liegenschaften

Q00 Ausstattung

Q10 Moeblierung

S Sanitär Informationen zur Beschreibung der Sanitärtechnik von Liegenschaften

S00 Sanitär

S10 Wasser und Abwasser

S20 Sprinkler

S30 Technische Gase

S40 Medizinalgase

S50 Dampf

S90 Aussparungen Sanitär

U Umgebung Informationen zur Beschreibung der Umgebung von Liegenschaften

U00 Umgebung

Mapping Fachbereiche ProjektFachbereiche Auftraggeber
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Mapping Fachbereiche ProjektFachbereiche Auftraggeber

U10 Terrain

U20 Raum (Umgebungsflächen)

U70 Raster (Umgebungsraster)

W Werkleitungen Informationen zur Beschreibung der Werkleitungen von Liegenschaften

W00 Werkleitungen

W10 Wasser
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Datenmanagement Handbuch Universitätsspital Basel

Anlageartenkatalog
Version: 210326     Status: Vertragsgrundlage   Nummer: 037.RL0005-B05 V01

A
K

S
-C

o
d

e

n
a

c
h

 D
IN

6
7

7
9

-1
2

Z
ä

h
ln

u
m

m
e

r

P
ro

d
u

k
tb

e
zo

g
e

n

F
u

n
k

ti
o

n
s
b

e
zo

g
e

n

D
o

k
u

m
e

n
ti

e
rt

E
q

u
ip

m
e

n
t

A
rc

h
it

e
k

tu
r 

(A
)

S
ta

ti
k

 (
C

)

U
m

g
e

b
u

n
g
 (

U
)

T
ra

n
s
p

o
rt

 (
T
)

E
le

k
tr

o
te

c
h

n
ik

 (
E

)

H
e

iz
u

n
g
 (

H
)

L
ü

ft
u

n
g
 (

L
)

K
ä

lt
e

 (
K

)

S
a

n
it

ä
r 

(S
)

K
o

o
rd

in
a

ti
o

n
 (

G
) 

A
u

s
s
ta

tt
u

n
g
 (

Q
)

W
e

rk
le

it
u

n
g
e

n
 (

W
)

M
e

d
iz

in
te

c
h

n
ik

 (
M

)

N
u

tz
u

n
g
s
s
p

e
zi

fi
s
c
h

 (
N

)

Technische Anlagen

TB Schutz- und Sicherheitsanlagen X X X

TB01 01-99 Brandmeldeanlage X X X

TB02 01-99 Brandschutztoranlage X X X

TB03 01-99 Brandschutztueranlage X X X

TB04 01-99 Einbruchmeldeanlage
X X

X

TB05 01-99 Erdungsanlage X X X

TB06 01-99 Gasmeldeanlage X X X

TB07 01-99 Notlichtanlage X X X

TB08 01-99 Notrufanlage X X X

TB09 01-99 Rauch- und Waermeabzugasanlage X X X

TC Automatisierungstechnische Anlagen X

TC01 01-99 Automationsebene X X X

TC02 01-99 Feldebene X X X

TD Datentechnische Anlagen X

TD01 01-99 Managementebene X X X

TD02 01-99 ICT-Anlage X X X

TE Elektrotechnische Anlagen X

TE01 01-99 Batterieanlage X X X

TE02 01-99 Beleuchtungsanlage X X X

TE03 01-99 Blitzschutzanlage X X X

TE04 01-99 Gleichrichteranlage X X X

TE05 01-99 Licht- und Sonnenschutzanlage X X X

TE06 01-99 Netzqualitaetsanlage X X X

TE07 01-99 Schaltgeraetekombination X X X

TE08 01-99 Schwachstromanlage X X X

TE09 01-99 Starkstromanlage X X X

TF Fernmelde-, Informations- und Medienanlagen X

TF01 01-99 Beschallungsanlage X X X

TF02 01-99 Dynamisch-visuelle Anzeigeanlage
X X

X

TF03 01-99 Elektroakustische Notfallwarnanlage X X X

TF04 01-99 Funkanlage X X X

TF05 01-99 Informationsträgeranlage X X X

TF06 01-99 Multimediaanlage X X X

TF07 01-99 Signaletikanlage X X X

TF08 01-99 Uhrenanlage X X X

TF09 01-99 Videoanlage X X X

TF10 01-99 Werbeanlage X X X

TG Brennstoffversorgungsanlagen X

TG01 01-99 Brennstoffversorgungsanlage X X X

TH Wärmeversorgungsanlagen X

TH01 01-99 Heizungsanlage X X X

TH02 01-99 Warmwassererzeugungsanlage X X X

TJ Förderanlagen X

TJ01 01-99 Anpassrampenanlage X X X

TJ02 01-99 Hebebuehnenanlage X X X

TJ03 01-99 Krananlage X X X

TJ04 01-99 Lastenaufzugsanlage X X X

TJ05 01-99 Personenaufzugsanlage X X X

TJ06 01-99 Fahrtreppenanlage X X X

TK Kältetechnische Anlagen X

TK01 01-99 Kaelteanlage X X X

TL Raumlufttechnische Anlagen X

TL01 01-99 Lueftungsanlage X X X

TL02 01-99 Umluftkuehlgeraet X X X

TM Medien- und Betriebsstoffversorgungsanlagen X X

TM01 01-99 Druckluftanlage X X X

TM02 01-99 Gasversorgungsanlage X X X

TM03 01-99 Grundwasseranlage X X X

TM04 01-99 Netzersatzanlage X X X

TM05 01-99 Photovoltaikanlage X X X

TM06 01-99 Trafostation X X X

TM07 01-99 USV-Anlage X X X

TN Nutzungsspezifische Anlagen X

TN01 01-99 Schliessanlage X X X

TN02 01-99 Zutrittskontrollanlage X X X

TN51 01-99 Medizintechnische Anlage X X X

TP Feuerlöschanlagen/Feuerlöscher X

TP01 01-99 Loeschanlage X X X

TQ Küchentechnische Anlagen X X X

TQ01 01-99 Küchentechnische Anlagen X X X X X

TS Wasserversorgungsanlagen X

TS01 01-99 Bewaesserungsanlage

X X

X

Anlagearten Fachbereiche

(c) CADMEC AG Creative Commons CC BY-SA 4.0 Seite 4 von 30
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Anlagearten Fachbereiche

TS02 01-99 Regenwassernutzungsanlage X X X

TS03 01-99 Sanitaeranlage X X X

TS04 01-99 Wasseraufbereitungsanlage
X X

X

TT Abwasseranlagen X

TT01 01-99 Abwasseranlage (Tunnelentwaesserung) X X X

TU Entsorgungsanlagen X X

TU01 01-99 Entsorgungsanlage X X X X

TY Sonstige Anlagen X X

TY01 01-99 Sonstige Anlagen X X X X
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TA Übergeordnete (Zusammenfassende) Anlagen Übergeordnete (Zusammenfassende) Funktionseinheiten

TA 001 – 999 Fortlaufende Nummerierung X X

TC Automatisierungstechnische Anlagen Automatisierungstechnische Funktionsein- heiten X

001 – 009 Übergeordnete Anlagen X X X

011 - 029 NEA-Steuerung X X X

101 - 199 Unterstation (DDC) Master GLS X X X

201 – 299 Unterstation (DDC) Master KLS X X X

301 – 399 RIO Slave X X X

401 - 499 Modbus Slave X X X

501 - 599 M-Bus Slave X X X

601 - 699 Bacnet Slave X X X

701 - 999 Fortlaufende Nummerierung X X X

TD Datentechnische Anlagen Datentechnische Funktionseinheiten X

001 – 099 Monitoring X X X

101 – 199 Telefon und IT X X X

201 – 299 Audio/Video X X X

201 – 999 Fortlaufende Nummerierung X X X

TE Elektrotechnische Anlagen Elektrotechnische Funktionseinheiten X

001 – 009 USV X X X

011 – 019 Netzersatzanlage X X X

021 – 029 MS-Anlage X X X

031 – 039 Mobile Anlagen X X X

051 – 059 Trafo X X X

061 – 069 NSHV X X X

071 – 079 Erdung, Potenzialausgleich und Blitzschutz X X X

101 – 199 Etagenverteiler X X X

201 – 209 Sicherheitsstrom X X X

211 – 219 Sicherheitsbeleuchtung X X X

221 – 229 Beleuchtungsanlagen X X X

251 – 259 Storen-/ Markisenanlagen X X X

261 – 279 Photovoltaik Anlagen X X X

281 – 899 Fortlaufende Nummerierung X X X

901 - 999 Übergeordnete Anlagen X X X

TF Fernmeldeanlagen, Safety-Security & Informationsanlagen

Brandmeldeanlage, Gebäuderäumungsanlage, Gasmeldeanlage, 

Melde- und Alarmzentrale, Not- und Alarmtaster, Rauch- und 

Wärmeabzug, Videoüberwachung, Zutrittskontrolle X

001 – 099 RWA / RVA / RDA X X X

101 – 119 Brandmeldeanlagen (BMA) X X X

121 – 139 Gaswarnanlage (GWA) X X X

141 – 159 Gebäuderäumungsanlage (GRA) X X X

161 – 169 Feuerwehrfunk X X X

171 – 179 Gebäudesicherheitstableau (GST) X X X

181 – 199 Videoüberwachung X X X

201 – 299 Türüberwachung X X X

301 – 399 Zutrittskontrolle (Zuko) X X X

401 – 419 Gegensprechanlage X X X

421 - 439 Park-/ Verkehrsleitsystem X X X

441 – 499 div. Überwachungen X X X

501 – 599 Personentaster / Notruftaster X X X

601 – 699 Alarmierung X X X

701 – 999 Fortlaufende Nummerierung X X X

TG Gasversorgungsanlagen Gasversorgung X

001 – 099 Erzeuger Anlagen X X X

101 – 199 Versorgung ab Flaschen X X X

201 – 999 Fortlaufende Nummerierung X X X

TH Wärmeversorgungsanlagen Wärmeversorgung X

001 – 099 Erzeuger Anlagen (Wärmepumpe) X X X

101 – 999 Fortlaufende Nummerierung X X X

TJ Förderanlagen Förderungstechnische Funktionseinheiten X

001 – 049 Aufzüge X X X

051 – 099 Rolltreppen X X X

101 – 149 Hebebühnen X X X

151 – 199 Kran X X X

201 – 249 Automatisierte Lagersysteme X X X

(c) CADMEC AG Creative Commons CC BY-SA 4.0 Seite 5 von 30
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Anlagearten Fachbereiche

301 – 399 Automatisierte Material Fördersysteme X X X

401 – 999 Fortlaufende Nummerierung X X X

TK Kältetechnische Anlagen Kälteversorgung X

001 – 099 Erzeuger Anlagen (Kältemaschine) X X X

101 – 999 Fortlaufende Nummerierung X X X

TL Raumlufttechnische Anlagen Raumlufttechnische Versorgung X

001 – 499 Fortlaufende Nummerierung X X X

501 – 599 Umluftanlagen X X X

601 – 899 ULK (Umluftkühlgerät) X X X

901 – 999 Fortlaufende Nummerierung X X X

TM Medienversorgungsanlagen Medienversorgung

001 – 999 Fortlaufende Nummerierung X X

TN Medizintechnik Medizinale Funktionseinheiten X

001 – 699 Fortlaufende Nummerierung X X X

700 Röntgendiagnostik X X X

701 Ultraschalldiagnostik X X X

702 Nukleardiagnostik X X X

703 Magnetresonanz X X X

704 Endoskopie X X X

705 Elektromedizin, Übriges X X X

706 Spezielle Diagnosetechniken X X X

TP Feuerlöschanlagen/Feuerlöscher

Feuerlöschfunktionseinheiten, Sprinkleranlagen, Sprühflutanlage, 

CO2-Löschanlage X

001 – 009 Sprinkleranlage X X X

011 – 019 Gas-Löschanlage X X X

021 – 999 Fortlaufende Nummerierung X X X

TQ Küchentechnische Anlagen Küchentechnische Funktionseinheiten X

001 – 999 Fortlaufende Nummerierung X X X

TR Raumautomation Raumbezogene steuer- und regeltechnische Funktionseinheiten X

001 – 009 Gebäudeleitsystem (GLS) / GA-System X X X

101 – 199 Raumautomation (RA) X X X

201 – 999 Fortlaufende Nummerierung X X X

TS Abwasser- und Wasseranlagen Abwasser-. Wasserversorgung X X

001 – 499 Wasserversorgung X X X X

501 – 999 Abwasser X X X X

TV Entsorgungsanlagen Entsorgung

001 – 999 Fortlaufende Nummerierung X X

TX Nutzungsspezifische Anlagen Nutzungsspezifische Versorgungseinheiten X

001 – 999 Fortlaufende Nummerierung X X X

Z Energie- und Medienmessungen

Wärme-, Kälte- und Elektro- Energiemessungen, Durchflusszähler, 

Medienmessungen

001 – 099 Dampf X X X X

101 – 299 Wärme X X X X

301 – 499 Kälte X X X X

501 – 599 Sanitär X X X X

601 – 699 Gas X X X X

701 – 899 Elektro X X X

901 – 999 Fortlaufende Nummerierung X X X

Begriffsdefinition:

Anlage: eine bauliche oder gebäudetechnische Funktionseinheit, bestehend aus einem oderer mehreren Bauteilen/Komponenten

Anlageart: Kategorisierung der baulichen und gebäudetechnische Anlagen als Grundlage für die Anlagekennzeichnung

(c) CADMEC AG Creative Commons CC BY-SA 4.0 Seite 6 von 30
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Fachmodelle
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Abgabe X X X X X X X X X X X

Abgabe Absaugstutzen AST VQ X X X X X X 32 FP X

Abgabe Armatur ARA QM X X X X X X 32 FP X

Abgabe Ausguss ASG TT X X X X X X 32 FP X

Abgabe Backofen BAK EB X X X X X X 32 FP X X

Abgabe Badewanne BDW TT X X X X X X 32 FP X

Abgabe Beamer BEA PH X X X X X X 32 FP X X X

Abgabe Beschilderung BES TB X X X X X X 32 FP X X

Abgabe Bidet BID TT X X X X X X 32 FP X

Abgabe Blitzleuchte BLL PF X X X X X X 32 FP X

Abgabe Bodenablauf BOB WN X X X X X X 32 FP X X

Abgabe Bodenentwaesserung BOW WN X X X X X X 32 FP X

Abgabe Bodenheizleitung BOH EP X X X X X X 32 FP X

Abgabe Bodenkonvektor BDK EP X X X X X X 32 FP X X X

Abgabe Brunnen BRN BJ X X X X X X 32 FP X

Abgabe Dachrinnenheizung DRH EB X X X X X X 32 FP X

Abgabe Dampfabzug DAB TQ X X X X X X 32 FP X

Abgabe Dampfbefeuchter DBF HW X X X X X X 32 FP X

Abgabe Deckenkonvektor HEK EQ X X X X X X 32 FP X X X

Abgabe Diffusor DID RN X X X X X X 32 FP X

Abgabe Display DPR AF X X X X X X 32 FP X

Abgabe Drehleuchte DRL PF X X X X X X 32 FP X

Abgabe Duese DUE GS X X X X X X 32 FP X

Abgabe Duschwanne DSW TT X X X X X X 32 FP X

Abgabe Elektroheizer ELE EB X X X X X X 32 FP X

Abgabe Elektroladestation ELS TA X X X X X X 32 FP X

Abgabe Elektromotor ELM MA X X X X X X 32 FP X X X

Abgabe Fernseher FER PH X X X X X X 32 FP X X X

Abgabe Feuerloeschposten FLP RS X X X X X X 32 FP X

Abgabe Fluchtwegleuchte FWL EA X X X X X X 32 FP X X

Abgabe Funkantenne FNK TF Mobilfunk, Dect, WLAN X X X X X X 32 FP X

Abgabe Gasentnahmestelle GES GQ X X X X X X 32 FP X

Abgabe Gefrierschrank GFS TQ X X X X X X 32 FP X

Abgabe Gegensprechstelle GGS PJ X X X X X X 32 FP X

Abgabe Geschirrwaschmaschine GWM VQ X X X X X X 32 FP X X

Abgabe Getraenkeschank GTS EC X X X X X X 32 FP X X

Abgabe Gong GNG PJ X X X X X X 32 FP X

Abgabe Handfeuerloescher HAH RS X X X X X X 32 FP X

Abgabe Hardware HDW TE X X X X X X 32 FP X

Abgabe Haushaltgeraet HHG TQ alle weiteren Haushaltgeräte X X X X X X 32 FP X

Abgabe Heizkoerper HKP EP X X X X X X 32 FP X

Abgabe Horn HON PJ X X X X X X 32 FP X

Abgabe Hydrant HYD QM X X X X X X 32 FP X

Abgabe Jalousieklappe JAP QN X X X X X X 32 FP X

Abgabe Kaelteabgabe KAG EQ X X X X X X 32 FP X

Abgabe Kaffeemaschine KMS EZ X X X X X X 32 FP X X

Abgabe Kandelaber KDL EA X X X X X X 41 FP X

Abgabe Kapelle KAP AZ X X X X X X 32 FP X

Abgabe Kartenleser KTL BG X X X X X X 32 FP X

Abgabe Kasse KSE TD X X X X X X 32 FP X X

Abgabe Kassenautomat KSA TC X X X X X X 32 FP X

Abgabe Kochherd KHD EB X X X X X X 32 FP X X

Abgabe Kuechengeraet KUG TQ alle weiteren Küchengeräte X X X X X X 32 FP X

Abgabe Kuehlaggregat KGG EQ X X X X X X 32 FP X

Abgabe Kuehlraum KUK EC X X X X X X 32 FP X

Abgabe Kuehlschrank KSK EC X X X X X X 32 FP X X

Abgabe Lautsprecher LSP PJ X X X X X X 32 FP X

Abgabe Luftauslass LAL RN Bench, TAV X X X X X X 32 FP X

Abgabe Lufthaube LUH RN X X X X X X 32 FP X

Abgabe Mikrowelle MWE EB X X X X X X 32 FP X X

Abgabe Monitor DSP AF X X X X X X 32 FP X

Abgabe Nassloeschposten NLP QM X X X X X X 32 FP X

Abgabe Normalleuchte NLE EA X X X X X X 32 FP X X X

Abgabe Nothandleuchte NHL EA X X X X X X 32 FP X

Abgabe Parkuhr PUR BK X X X X X X 32 FP X

Abgabe Regenhut RHT FS X X X X X X 32 FP X

Abgabe Rinne RIN WM X X X X X X 32 FP X

Abgabe Rohrbegleitheizung RBH EB X X X X X X 32 FP X

Abgabe Rohrbegleitkuehlung RBK EQ X X X X X X 32 FP X

Abgabe RWA-Antrieb RWA MA X X X X X X 32 FP X

Abgabe Sanitaerapparat SAN TM X X X X X X 32 FP X

Abgabe Schacht SHT UM X X X X X X 32 FP X X X X

Abgabe Schlauchhaspel SHL QM X X X X X X 32 FP X

Abgabe Sicherheitsbeschilderung SHB TB X X X X X X 32 FP X X

Abgabe Sicherheitsleuchte SIL EA X X X X X X 32 FP X X X

Abgabe Sicherheitswerkbank SWB AZ X X X X X X 32 FP X X

Abgabe Signalanzeige SGA AF X X X X X X 32 FP X

Abgabe Sirene SIR PJ X X X X X X 32 FP X

Abgabe Spuehlkasten SHK QM X X X X X X 32 FP X

Abgabe Spuehltisch SPT TT X X X X X X 32 FP X X X

Abgabe Steamer STE EB X X X X X X 32 FP X X

Abgabe Torluftschleier TLS EB X X X X X X 32 FP X

Abgabe Trinkwasserspender TWS BL X X X X X X 32 FP X

Abgabe Uhr UHR BK X X X X X X 32 FP X

Abgabe Umgebungsleuchte UGL EA X X X X X X 32 FP X

Abgabe Umluftkuehlgeraet ULK EQ X X X X X X 32 FP X

Abgabe Urinal URI TT X X X X X X 32 FP X

Abgabe Ventilator VTL GQ X X X X X X 32 FP X X

Abgabe Vidoekamera VKM BX X X X X X X 32 FP X

Abgabe Vogelabwehr VGA FN X X X X X X 32 FP X

Abgabe Vorwandelement VOV TT X X X X X X 41 FP X

Abgabe Waermeabgabe WAG EB alle weiteren Wärmeabgaben X X X X X X 32 FP X

Abgabe Waeschetrockner WTE VQ X X X X X X 32 FP X

Abgabe Waschbecken WSB TT X X X X X X 32 FP X

Abgabe Waschmaschine WAM VQ X X X X X X 32 FP X X X

Abgabe WC WCC TT X X X X X X 32 FP X

Abgabe Werbeleuchte WLE EA X X X X X X 32 FP X

Abgabe Wetterschutzgitter WEW HQ X X X X X X 32 FP X

Abgabe Wetterstation WST BQ X X X X X X 32 FP X

Abgabe W-LAN Router WLN GF X X X X X X 32 FP X

Abgabe Zentralstaubsaugeranschluss ZSA VQ X X X X X X 32 FP X X

Abschottung X

Abschottung Brandschott BRS X X X X X 51 FP X

Abschottung Brandschutzmanschette BSM X X X X X 51 FP X

Abschottung Schallschott SHS X X X X X 51 FP X

Aussparung X

Aussparung Durchbruch DRC X X X 32 FP X

Aussparung Einlage ENL X X X 32 FP X

Aussparung Kernbohrung KBH X X X 32 FP X

Aussparung Schlitz SLI nur wenn Koordinationsrelevant X X X 32 FP X

Ausstattung X X X X

Beschreibung Form Quantität Relevant für Organisation
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Beschreibung Form Quantität Relevant für Organisation

Ausstattung Abfallcontainer ABL X X X X 41 FP X X X

Ausstattung Ausstattung AUS alle weiteren Ausstattungselemente X X X X 41 FP X X X

Ausstattung Betriebstechnikausstattung BTA X X X X 41 FP X X

Ausstattung Desinfektionsmittelspender DMS X X X X 41 FP X X

Ausstattung Duschabtrennung DAT X X X X 41 FP X X

Ausstattung Entsorgungsstation ENS X X X X 41 FP X X

Ausstattung Fahrradstaender FST X X X X 41 FP X X

Ausstattung Fahrradunterstand FHR X X X X 41 FP X X X

Ausstattung Kehrichtbehaelter KHB X X X X 41 FP X X X

Ausstattung Kunstobjekt KUN X X X X 41 FP X X

Ausstattung Leinwand LWD X X X X 41 FP X X

Ausstattung Markise SNS X X X X 41 FP X X

Ausstattung Medizintechnikausstattung MZA X X X X 41 FP X

Ausstattung Papierhandtuchspender PHS X X X X 41 FP X X

Ausstattung Papierkorb PPK X X X X 41 FP X X

Ausstattung Pflanztrog PFT X X X X 41 FP X X X

Ausstattung Plakatwand PKW X X X X 41 FP X X

Ausstattung Schluesselrohr SLR X X X X 41 FP X X

Ausstattung Seifenspender SFS X X X X 41 FP X X

Ausstattung Spiegel SPL X X X X 41 FP X X

Ausstattung Stele STL X X X X 41 FP X X

Ausstattung Stuetzgriff STF X X X X 41 FP X X

Ausstattung Tafel TFL X X X X 41 FP X X

Ausstattung Vorhangschiene VHS X X X X 41 FP X X

Bodenaufbau X X X X

Bodenaufbau Bodenbelag BDB X X X X X 32 FP X X

Bodenaufbau Hohlbodenplatte HBP X X X X X 32 FP X X

Bodenaufbau Markierung MRK X X X 32 FP X X X

Dachbekleidung X X

Dachbekleidung Dachabdeckung DBD X X X X X 32 FP X

Dachbekleidung Dachabschluss DBS X X X X X 32 FP X

Dachbekleidung Dachrinne DRN X X X X X 32 FP X X

Deckenbekleidung X

Deckenbekleidung Deckenbekleidung DBK X X X X X 32 FP X

Deckenbekleidung Deckenpanele DPN X X X X X 32 FP X

Deckenbekleidung Hohldeckenplatte HDP X X X X X 32 FP X

Einbaute X X X

Einbaute Betriebstechnikeinbaute BTE X X X X 32 FP X

Einbaute Briefkasten BKT X X X X 32 FP X

Einbaute Cheminee CHM X X X X 32 FP X

Einbaute Einbauschrank EBS X X X X 32 FP X

Einbaute Einbaute EBM alle weiteren Einbauten X X X X 32 FP X

Einbaute Fensterausbau FTB X X X X 32 FP X

Einbaute Garderobe GDR X X X X 32 FP X

Einbaute Kuechenkombination KKB X X X X 32 FP X

Einbaute Kuechenschrank KKS X X X X 32 FP X

Einbaute Lagergestell LGG X X X X 32 FP X

Einbaute Lagersystem LGY X X X X 32 FP X

Einbaute Medizintechnikeinbaute MZB X X X X 32 FP X

Einbaute Ofen OFN X X X X 32 FP X

Einbaute Regal RGL X X X X 32 FP X

Einbaute Schaufenster SFT X X X X 32 FP X

Einbaute Schliessfachschrank SSF X X X X 32 FP X

Einbaute Schrank SRK Allgemeine Bauteilart X X X X 32 FP X X

Einbaute Sitzbank STZ X X X X 32 FP X X

Einbaute Spielgeraet SPI X X X X 32 FP X X

Einbaute Sportgeraet SPO X X X X 32 FP X X

Einbaute Tisch TIF X X X X 32 FP X

Einbaute Verdunkelung VDU X X X X 32 FP X

Fassadenbekleidung X

Fassadenbekleidung Fassadenbekleidung FBK X X X X X 32 FP X

Fassadenbekleidung Fassadenelement FET X X X X X 32 FP X

Fenster X

Fenster Dachfenster DFT QW X X X X X X 22 FP X

Fenster Fenster FNT QW X X X X X X 22 FP X

Fundament X

Fundament Einzelfundament EFD X X X 31 FP X

Fundament Fundament FND X X X 31 FP X

Fundament Kieskoffer KIK X X X 41 FP X

Fundament Lastverteilplatte LVP X X X 31 FP X

Fundament Pfahl PHL X X X 31 FP X

Fundament Pfahlbankett PFB X X X 31 FP X

Fundament Sauberkeitsschicht SKS X X X 41 FP X

Fundament Steifenfundament SFD X X X 31 FP X

Mobiliar X X X

Mobiliar Lateralschrank LTS X X X X X 41 FP X X X

Mobiliar Stuhl STH alle weiteren Möbel X X X X X 41 FP X X X

Mobiliar Tisch TIM X X X X X 41 FP X X X

Pflanze X

Pflanze Baum BUM X X X X X 41 FP X

Pflanze Strauch STR X X X X X 41 FP X

Platzhalter X X X X X X X X X

Platzhalter Bauteilraum BAB Platzhalter für geplante Bauteile X X X 22 FP X X X X X X X X X

Platzhalter Montageraum MNT Arbeitsplatz zur Montage von Bauteilen X X X 51 FP X X X X X X X X X

Platzhalter Reserveraum RES Reserveplatz für Bauteile X X X 31 FP X X X X X X X X X

Platzhalter Wartungsraum WTS Arbeitsplatz zur Wartung von Bauteilen X X X 51 FP X X X X X X X X X

Platzhalter Bewegungsraum BWR z.B. für Fassadenbefahrlift, MTA, STA X X X 32 FP X X X X X X X X X

Raum X X X X X

Raum Arbeitsplatz ARB X X X 32 FP X

Raum Geschoss GSS X X X 22 FP X

Raum Rasterfeld RAS X X X 31 FP X X

Raum Raum RAM X X X 22 FP X X

Raum Umgebungsflaeche UMG X X X 32 FP

Sicherung X

Sicherung Absturzsicherung ASS X X X X 32 FP X

Sicherung Bodensperre BSP X X X X 32 FP X

Sicherung Einfriedung EIN X X X X 32 FP X

Sicherung Gelaender GEL X X X X 32 FP X

Sicherung Gitterrost GIT X X X X 32 FP X

Sicherung Handlauf HND X X X X 32 FP X

Sicherung Leiter LET X X X X 32 FP X

Sicherung Mastkorb MSK X X X X 32 FP X

Sicherung Pfosten PFS X X X X 32 FP X

Sicherung Rammschutz RMS X X X X 32 FP X

Sicherung Schutzraumbauteil SRB X X X X 32 FP X

Sicherung Zaun ZUN X X X X 32 FP X

Speichern X X X X X

Speichern Batterie BAT CC Stationaere Batterie X X X X X X 32 FP X

(c) CADMEC AG Creative Commons CC BY-SA 4.0 Seite 8 von 30
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Beschreibung Form Quantität Relevant für Organisation

Speichern Druckbehaelter LOL CM X X X X X X 32 FP X

Speichern Druckluftspeicher DLS CM X X X X X X 32 FP X

Speichern Expansion EXE CM X X X X X X 32 FP X X

Speichern Gastank GAG CM Gasspeicher X X X X X X 32 FP X

Speichern Kaeltespeicher KAS CP X X X X X X 32 FP X

Speichern Klaergrube KLG CL X X X X X X 32 FP X

Speichern Mulde MUL CN X X X X X X 32 FP X

Speichern Presscontainer PCO CN X X X X X X 32 FP X

Speichern Schlammsammler SLS CL X X X X X X 32 FP X

Speichern Retensionsbecken RTB CM X X X X X X 32 FP X X

Speichern Sammelbehaelter SMB CL alle weiteren Sammelbehaelter X X X X X X 32 FP X

Speichern Soletank SOS CM X X X X X X 32 FP X

Speichern Tank TAT CM z.B. Öltank X X X X X X 32 FP X

Speichern Versickerungsbecken VSB CL X X X X X X 32 FP X

Speichern Waermespeicher WMS GA X X X X X X 32 FP X

Speichern Warmwasserspeicher WWS CM X X X X X X 32 FP X X

Speichern Wasserbecken WBK TS X X X X X X 32 FP X X

Speichern Wassertank WTT CM X X X X X X 32 FP X

Sperrzone X

Sperrzone Sperrzone SPZ X X X 31 FP X

Steuern X X X X X X X X X

Steuern Abgasklappe ABK QM X X X X X X 41 FP X

Steuern Abgasventilator ABV GQ X X X X X X 41 FP X

Steuern Abgleichelement AGE RN X X X X X X 41 FP X

Steuern Ablasshahn ABH QM X X X X X X 41 FP X

Steuern Absperrelement ABE QM X X X X X X 41 FP X X

Steuern Absperrklappe ABP QM X X X X X X 41 FP X X X

Steuern Aktor AKT MA X X X X X X 41 FP X

Steuern Amoktaster AMT SF X X X X X X 41 FP X

Steuern Anschlussdose AND XG X X X X X X 41 FP X

Steuern Ausdehnungsgefaess AUA CM X X X X X X 41 FP X

Steuern Bedienstation BDS SF X X X X X X 41 FP X

Steuern Bereichskontrolleinheit BKE PG X X X X X X 41 FP X

Steuern Blitzschutzgeraet BSG FA X X X X X X 41 FP X

Steuern Bodendose BDO XG X X X X X X 32 FP X X

Steuern Brandschutzklappe BRB FM X X X X X X 41 FP X

Steuern Dosiergeraet DSG QZ X X X X X X 41 FP X

Steuern Druckbegrenzer DBR BP X X X X X X 41 FP X X

Steuern Druckentlastungsklappe DEK FL X X X X X X 41 FP X

Steuern Druckerhoehung DRK GP X X X X X X 41 FP X

Steuern Druckerhoehungsstation DES AF X X X X X X 41 FP X

Steuern Druckluftverteiler DRD WP X X X X X X 32 FP X

Steuern Druckreduzierstation DRG QN X X X X X X 41 FP X

Steuern Druckschalter DRS BP X X X X X X 41 FP X

Steuern Elektroverteiler SSK KF Schaltgeraetekombination X X X X X X 32 FP X X X X X X X X X

Steuern Energiemesspunkt MES BU inkl. Zähler X X X X X X 41 FP X X X X X

Steuern Feldgeraet FGT KF X X X X X X 41 FP X

Steuern Fluchtwegtueroeffner FWO SF X X X X X X 41 FP X

Steuern Frequenzumrichter FRF TA X X X X X X 41 FP X X X

Steuern Fuehler FUF BT X X X X X X 41 FP X X X X X

Steuern Gasverteiler GAV WP X X X X X X 32 FP X

Steuern Grundwasserbrunnen GRG GL Foerderbrunnen X X X X X X 41 FP X

Steuern Handalarmtaster HAT SF X X X X X X 41 FP X

Steuern Hausanschlusskasten HAK TE X X X X X X 32 FP X

Steuern Hygienespuehlung HYH QZ X X X X X X 41 FP X

Steuern Indikator IND PF X X X X X X 41 FP X

Steuern Kaelteverteiler KAK WP X X X X X X 32 FP X X

Steuern Kloepperboden KLB HN X X X X X X 41 FP X

Steuern Kondensatableiter KAB HN X X X X X X 41 FP X

Steuern Kugelhahn KGH QM X X X X X X 41 FP X X

Steuern Kugelhahn / Absperrklappen KHH QM X X X X X X 41 FP X

Steuern Lueftungsklappe LFK QN X X X X X X 41 FP X

Steuern Mischpult MPT TF X X X X X X 41 FP X

Steuern Mittelspannungsschalter MSS SF X X X X X X 41 FP X

Steuern Mittelspannungsschutzschalter MSP SF X X X X X X 41 FP X

Steuern Nachspeisung NAN GP X X X X X X 41 FP X X X

Steuern Netztrenner NEN RM X X X X X X 41 FP X X

Steuern Netzumschalteinrichtung NUE QA X X X X X X 41 FP X

Steuern Niederspannungsschalter NSS SF X X X X X X 41 FP X

Steuern Pegelüberwachung PGW PG X X X X X X 41 FP X

Steuern Potenzialausgleichsanschluss PAA WE X X X X X X 41 FP X

Steuern Pumpe PUP GP X X X X X X 41 FP X X X X

Steuern Rack RAK UF X X X X X X 32 FP X

Steuern Rangierverteiler RVT XF X X X X X X 32 FP X

Steuern Raumbox RMB QQ X X X X X X 41 FP X

Steuern Router WLR GF X X X X X X 41 FP X

Steuern Schalter SCL QA X X X X X X 41 FP X

Steuern Schluesselschalter SSL QB X X X X X X 41 FP X

Steuern Schmutzfaenger SMF HQ X X X X X X 41 FP X X X X

Steuern Sensor SEN UF Bewegungsmelder, Brandmelder, Gasmelder, Leckmelder, Tanküberwachung, Temperatursensor etc.X X X X X X 41 FP X X X X X

Steuern Sicherheitsventil SIS FL X X X X X X 41 FP X X

Steuern Siphon SPH QM X X X X X X 41 FP X

Steuern Statusanzeige STA PF X X X X X X 41 FP X

Steuern Steckdose STD XD Starkstrom, UKV etc. X X X X X X 41 FP X

Steuern Steuergeraet STG KF X X X X X X 41 FP X

Steuern Steuertableau STT KF X X X X X X 32 FP X X X X

Steuern Stutzen SST XL X X X X X X 41 FP X

Steuern Switch SWT SZ X X X X X X 41 FP X

Steuern Tastencode TTC SH X X X X X X 41 FP X

Steuern Taster TAS SF X X X X X X 41 FP X

Steuern Ueberspannungsschutz USS SF X X X X X X 41 FP X

Steuern Umschalteinheit UMU QM X X X X X X 41 FP X

Steuern Ventil VNT QM Alle weiteren Ventilarten X X X X X X 41 FP X X

Steuern Volumenstromregler VLM BF X X X X X X 41 FP X

Steuern Waermeverteiler HEH WP X X X X X X 32 FP X

Steuern Wartungeinheit WRT QM X X X X X X 41 FP X

Steuern Wasserverteiler WAV WP X X X X X X 32 FP X

Steuern Zentrale ZNT KF X X X X X X 32 FP X X X

Terrain X

Terrain Abschluss ALS X X X 32 FP X

Terrain Fundationsschicht FSS X X X 32 FP X

Terrain Gelaendeanpassung GEA X X X 32 FP X

Terrain Pflanzschutz PFL X X X 32 FP X

Tragwerk X X X

Tragwerk Balken BLK X X X X 22 FP X X X

Tragwerk Deckenplatte DKP X X X X 22 FP X X X

Tragwerk Kragplattenanschluss KRP X X X X 41 FP X

Tragwerk Massivwand MSW X X X X 22 FP X X X

Tragwerk Stuetze SSZ X X X X 22 FP X X X

Tragwerk Stuetzmauer STM X X X X 32 FP X X X

Tragwerk Ueberzug UEB X X X X 22 FP X X X

Tragwerk Unterzug UNT X X X X 22 FP X X X

Tragwerk Vorspannkabel VSP X X X X 41 FP X

Tragwerk Dachkonstruktion DKT X X X X 32 FP X X

Transport X X X

Transport Abwurfkanal AWK GM X X X X X X 32 FP X X
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Beschreibung Form Quantität Relevant für Organisation

Transport Abwurfklappe AUK GM X X X X X X 32 FP X X

Transport Anpassrampe ASR GM X X X X X X 32 FP X X

Transport Autolift ATL GM X X X X X X 32 FP X X

Transport Aufzug AUZ GM X X X X X X 32 FP X X

Transport Fahrsteig FHS WS X X X X X X 32 FP X X

Transport Fahrtreppe FHT WS X X X X X X 32 FP X X

Transport Fassadenbefahrlift FBL WS X X X X X X 32 FP X X

Transport Foerderband FRB GL X X X X X X 32 FP X

Transport Hebebuehne HBB GM X X X X X X 32 FP X X

Transport Hubtisch HBT GM X X X X X X 32 FP X X

Transport Kran KRN GM X X X X X X 32 FP X X

Transport Linearverteiler LIV GM X X X X X X 32 FP X

Transport Rohrpostgeblaese RPG TJ X X X X X X 32 FP X

Transport Rohrpostrohr RPR TJ X X X X X X 32 FP X

Transport Rollbahn RLL WL X X X X X X 32 FP X

Transport Station ABS GM X X X X X X 32 FP X X

Transport Transportladestation TSL TE X X X X X X 32 FP X X

Transport Treppenlift TPL WS X X X X X X 32 FP X X

Transport Verladestation VLS TE X X X X X X 32 FP X X

Transport Weichen WIE WR X X X X X X 32 FP X X

Trennwand X

Trennwand Leichtbauwand LBW X X X X 22 FP X

Trennwand Trennwandsystem TRW X X X X 22 FP X

TreppeRampe X

TreppeRampe Rampe RMP X X X X 22 FP X

TreppeRampe Treppe TPE X X X X 22 FP X

Tuer X X

Tuer Ausstieg AEG QQ X X X X X X 22 FP X

Tuer Lifttuer LFT QQ X X X X X X 22 FP X

Tuer Personenvereinzelung PVE QQ X X X X X X 22 FP X

Tuer Tor TOR QQ X X X X X X 22 FP X X

Tuer Tuer TUR QQ X X X X X X 22 FP X X

Tuer Schachtfront SFR QQ X X X X X X 32 FP X

Tuer Schranke SRN FQ X X X X X X 32 FP X

Umwandeln X X X X X X X

Umwandeln Abwasserhebeeinrichtung AHB GP X X X X X X 32 FP X

Umwandeln Betriebstechnikgeraet fest BGF X X X X X X 32 FP X

Umwandeln Betriebstechnikgeraet mobil BEB X X X X X X 32 FP X

Umwandeln Blindstromkompensation BSK CA X X X X X X 32 FP X

Umwandeln Blockheizkraftwerk BHK EM X X X X X X 32 FP X

Umwandeln Brauchwarmwasseruebergabestation BWU EP X X X X X X 32 FP X X X

Umwandeln Brenner BRE EM X X X X X X 32 FP X

Umwandeln Brennstoffzelle BSZ EM X X X X X X 32 FP X X

Umwandeln Dampfkessel DAD CM X X X X X X 32 FP X

Umwandeln Dampfumformer DUM EP X X X X X X 32 FP X

Umwandeln Dieselmaschine DLM MS X X X X X X 32 FP X

Umwandeln Dosierstation DOR QN X X X X X X 32 FP X

Umwandeln Elektroheizung EHZ EB X X X X X X 32 FP X

Umwandeln Entgaser EGS HP X X X X X X 32 FP X

Umwandeln Entgasung ENG HP X X X X X X 32 FP X X

Umwandeln Enthaertung ENE HS X X X X X X 32 FP X

Umwandeln Erdregister ERG EP X X X X X X 32 FP X

Umwandeln Erdsonde ESN EP X X X X X X 32 FP X

Umwandeln Fernwaermeuebergabestation FUE EP X X X X X X 32 FP X

Umwandeln Fettabscheider FEF HN X X X X X X 32 FP X

Umwandeln Filter FIF HQ X X X X X X 32 FP X

Umwandeln Frequenzumformer FRU TA X X X X X X 41 FP X

Umwandeln Gasheizung GHZ EM X X X X X X 32 FP X

Umwandeln Geblaese GEG GQ X X X X X X 32 FP X

Umwandeln Generator GEN GA X X X X X X 32 FP X

Umwandeln Gleichrichter GLG TB X X X X X X 32 FP X X

Umwandeln Heizkessel HZK EM X X X X X X 32 FP X

Umwandeln Induktionsgeraet INI EP X X X X X X 32 FP X

Umwandeln Ionisator IOI HS X X X X X X 32 FP X X

Umwandeln Kaelteerzeugung KEE EP alle weiteren Kälteerzeugungen X X X X X X 32 FP X

Umwandeln Kaeltegruppe KLP WP X X X X X X 32 FP X

Umwandeln Kaeltemaschine KAE EC X X X X X X 32 FP X

Umwandeln Kammer KAM US X X X X X X 32 FP X

Umwandeln Klimageraet KMG EZ X X X X X X 32 FP X

Umwandeln Klimaschrank KLK EZ X X X X X X 32 FP X

Umwandeln Kompressor KOK GQ X X X X X X 32 FP X X

Umwandeln Kondensatkuehler KKL EQ X X X X X X 32 FP X

Umwandeln Kondensator KON EP X X X X X X 32 FP X X

Umwandeln Kondensatsammelbehaelter KSB CM X X X X X X 32 FP X

Umwandeln Lasttransfermodul LTM QA X X X X X X 32 FP X

Umwandeln Lueftungsgeraet LFG GQ X X X X X X 32 FP X

Umwandeln Luftbefeuchter LBF HW X X X X X X 32 FP X

Umwandeln Luftentfeuchter LEF HS X X X X X X 32 FP X

Umwandeln Lufterhitzer LEH EP X X X X X X 32 FP X X

Umwandeln Luftfilter LUL HQ X X X X X X 32 FP X

Umwandeln Luftkuehler LEK EQ X X X X X X 32 FP X

Umwandeln Luftschleier LFS HS X X X X X X 32 FP X

Umwandeln Lufttrockner LTT HP X X X X X X 32 FP X

Umwandeln Materialpresse MPR TY X X X X X X 32 FP X

Umwandeln Medizintechnikgeraet fest MTG X X X X X X 32 FP X

Umwandeln Medizintechnikgeraet mobil MEM X X X X X X 32 FP X

Umwandeln Monoblock MOM GQ inkl. Luftbehandlungsstufen X X X X X X 32 FP X

Umwandeln Oberwellenfilter OBE BA X X X X X X 32 FP X

Umwandeln Oelabscheider OEO HN X X X X X X 32 FP X

Umwandeln Oelheizung OHZ EM X X X X X X 32 FP X

Umwandeln Osmose OSM HQ X X X X X X 32 FP X X X

Umwandeln Ozonerzeuger OZN HT X X X X X X 32 FP X

Umwandeln Pelletheizung PEL EM X X X X X X 32 FP X

Umwandeln Probenentnahmekuehler PRP EZ X X X X X X 32 FP X

Umwandeln Rueckkuehler RUR EQ X X X X X X 32 FP X

Umwandeln Schalldaempfer SHD RP X X X X X X 32 FP X X

Umwandeln Schnitzelheizung SHN EM X X X X X X 32 FP X

Umwandeln Schutzraumluefter SRL CQ X X X X X X 32 FP X

Umwandeln Solarkollektor SKL GC X X X X X X 32 FP X

Umwandeln Solarpanel SLP GC X X X X X X 32 FP X

Umwandeln Sprinklerzentrale SPS GZ X X X X X X 32 FP X

Umwandeln Stueckholzheizung SHZ EM X X X X X X 32 FP X

Umwandeln Transformator TRF TA X X X X X X 32 FP X

Umwandeln Turbine TUB MN X X X X X X 32 FP X

Umwandeln USV-Modul USV CC X X X X X X 32 FP X

Umwandeln Verdampfer VEV EQ X X X X X X 32 FP X X

Umwandeln Verstaerker VRT TF X X X X X X 32 FP X

Umwandeln Waermeerzeugung WEE EP alle weiteren Wärmeerzeugungen X X X X X X 32 FP X

Umwandeln Waermepumpe WMP EP X X X X X X 32 FP X

Umwandeln Waermerueckgewinner WRG EP X X X X X X 32 FP X X

Umwandeln Waermetauscher WMT EP Waermeuebertrager X X X X X X 32 FP X X X

Umwandeln Waermeuebertrager WUE EP X X X X X X 32 FP X

Umwandeln Wechselrichter WSR TB X X X X X X 32 FP X

Umwandeln Wohnungslueftungsbox WLB GQ X X X X X X 32 FP X

Unterkonstruktion X X X X X X X X X X

Unterkonstruktion Abdichtung ABD X X X X 41 FP X

(c) CADMEC AG Creative Commons CC BY-SA 4.0 Seite 10 von 30
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Beschreibung Form Quantität Relevant für Organisation

Unterkonstruktion Abschirmung ABA X X X X 41 FP X X X

Unterkonstruktion Batteriegestell BTG X X X X 41 FP X

Unterkonstruktion Befestigung BEF X X X X 41 FP X X X X X X X

Unterkonstruktion Bodenunterkonstruktion BUK X X X X 41 FP X

Unterkonstruktion Brandschutzisolation BRA X X X X 41 FP X

Unterkonstruktion Daemmung DAE X X X X 41 FP X X X X X X

Unterkonstruktion Deckenunterkonstruktion DUK X X X X 41 FP X

Unterkonstruktion Sockel SOK X X X X 41 FP X

Unterkonstruktion Unterkonstruktion UKT alle weiteren Unterkonstruktionen X X X X 41 FP X

Verteilen X X X X X X

Verteilen Abgasleitung BGL WP X X X X 32 FP X

Verteilen Abzweigdose VER XG X X X 51 FP X

Verteilen Anschlussschelle ASL XE X X X 51 FP X

Verteilen Blitzableiter BLA XE X X X X 32 FP X

Verteilen Bruestungskanal BRU UB X X X 32 FP X

Verteilen Elektronetz ELN WP X 51 FP X X

Verteilen Erdungspunkt ERD XE X X X X 51 FP X

Verteilen Erdungsschiene ESS WE X X X X 32 FP X

Verteilen Flansch FLN XL Nur wenn koordinationsrelevant X X X 51 FP X X

Verteilen Heizgruppe HZG WP X X X 32 FP X

Verteilen Kabelkanal KBK UB X X X 51 FP X

Verteilen Kabeltraeger KBR UB X X X 32 FP X

Verteilen Kabeltrasse KBL UB X X X 32 FP X

Verteilen Kanalnetz KAN WP X X X 32 FP X X X X X

Verteilen Leistungskabel LKN WD X X X X 32 FP X X

Verteilen Muffe MFF XL Nur wenn koordinationsrelevant X X X 51 FP X

Verteilen Rohrleitungsnetz RON WP X X X 32 FP X X X X X

Verteilen Schlaufdose SLD XG X X X 32 FP X

Verteilen Schlaufschacht SCT UM X X X 32 FP X X

Verteilen Schornstein SCS WP X X X X 32 FP X

Verteilen Serviceoeffnung SVO QQ X X X 51 FP X

Verteilen Stromschiene STS WA X X X X 32 FP X X

Wandbekleidung X

Wandbekleidung Fliessen FLS X X X X X 51 FP X

Wandbekleidung Wandbekleidung WBB X X X X X 51 FP X

(c) CADMEC AG Creative Commons CC BY-SA 4.0 Seite 11 von 30
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Geschoss

Identifikation

Geschosscode Kennzeichnungscode für Geschoss OG01 Text RL Bauwerkskennzeichnung 31 BH X

Geschoss_ID Eindeutige Kennzeichnung des Geschosses 021_OG01 Text RL Bauwerkskennzeichnung 31 FP E032 E369

Geschossname Name des Geschosses 1. Obergeschoss Text RL Bauwerkskennzeichnung 31 FP E032 E369

IFC-Klasse IFC-Klasse des Geschosses IFCspace Text Immer IFCspace 31 FP E032 E369

Referenz

Gebaeudereferenz Referenz auf das zugewiesene Gebäude S01.G01 Text Feld "GebaudeID" im Datenobjekt "Gebäude" 31 BH X E369

Abmessungen

Geschossflaeche Geschossfläche GF oder Aussengeschossfläche AGF nach SIA 4163454.23 m2 Dezimalzahl 0.01 32 FP E032 E369

Geschossvolumen Geschossvolumen 2950.45 m3 Dezimalzahl 0.01 32 FP E032 E369

Geschosshoehe Geschosshöhe Rohbau 2.95 m Dezimalzahl 0.01 32 FP E032 E369

Geschossniveau Geschossniveau Rohbau ab 0.00 3.55 m Dezimalzahl 0.01 32 FP E032 E369

KFT Konstruktionsfläche tragend KFT nach SIA 416 15.54 m2 Dezimalzahl 0.01 32 FP E032 E369

KFN Konstruktionsfläche nichttragend KFN nach SIA 41648.98 m2 Dezimalzahl 0.01 32 FP E032 E369

Beschreibung

SIA416 Flaechenart nach SIA416 GF Text GF oder AGF 32 FP E032 E369

Hinweis: Weitere Spezifikationen zu den Datenfeldern finden Sie in den ausgeblendeten Spalten im XLS

Hinweis: Falls ein Wert nicht ausgefüllt werden kann, weil er nicht existiert, so ist das Dafenfeld mit einem "-" (Bindestrich) zu befüllen

Hinweis: Die im Modell verorteten Datenfelder müssen im vorgegebenen Pset gemäss RL Bauwerksmodelle platziert werden

Legende: FP=Fachplaner  UN=Unternehmer  BH=Bauherr

E032: Volumenmodell gemäss Leistungskatalog

E369: Geschossliste gemäss Modelldefinition (KBOB-Dokumenttyp B02202)

Beschreibung Organisation Dokumentation

(c) CADMEC AG Creative Commons CC BY-SA 4.0 Seite 12 von 30
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Beschreibung Organisation Dokumentation

Raum
Für Räume in Gebäuden und Umgebung

Identifikation

Raumcode Kennzeichnungscode für Raum/Umgebungsfläche DD058 Text RL Bauwerkskennzeichnung 31 FP E070

Raum_ID Eindeutige Kennzeichnung des Raumes/Umgebungsfläche021_OG01_DD058 Text RL Bauwerkskennzeichnung 31 FP E030 E070

Raumname Verwendeter Raumname für Raumstempel Buero Text Kann vom Planer gewählt werden 31 FP E030 E070

Raumnummer Raumnummer vor Ort (signaletische Raumnummer) 2.01 Text Gemäss Vorgaben Auftraggeber 51 FP E030 E070

IFC-Klasse IFC-Klasse des Raumes/Umgebungsfläche IFCspace Text Immer IFCspace 31 FP E030 E070

Referenz

Raumtypreferenz Referenz auf Feld "SOLL_Raumtyp_ID" A1R Text Gemäss Vorgaben Auftraggeber 31 FP E030

Gebaeudereferenz Referenz auf das zugewiesene Gebäude S01.G01 Text Feld "GebaudeID" im Datenobjekt "Gebäude" 31 BH X

Geschossreferenz Referenz auf das zugewiesene Geschoss (erfolgt automatisch in CAD)021_OG01 Text Feld "Geschoss_ID" im Datenobjekt "Geschoss" 31 FP E030

Raumabmessungen

Raumflaeche Raumfläche gemäss Definition des Auftraggebers 30.45 m2 Dezimalzahl 0.01 31 FP E030 E070

Nutzhoehe Lichte Raumhöhe OK fertig Boden zu UK fertig Decke2.2 m Dezimalzahl 0.01 32 FP E070

Rohhoehe Rohe Raumhöhe von roh Boden zu UK roh Decke 2.32 m Dezimalzahl 0.01 32 FP E070

Nettoraumvolumen wird automatisch berechnet: Raumfläche x Geschosshöhe25.54 m3 Dezimalzahl 0.01 32 FP E070

Bruttoraumvolumen wird automatisch berechnet: Raumfläche x Nutzhöhe24.34 m3 Dezimalzahl 0.01 32 FP E070

Raumumfang Raumumfang 43 m Dezimalzahl 0.01 32 FP E070

OKRB Kote Oberkante roh Boden 82.54 m Dezimalzahl 0.01 32 FP E030 E070

OKFB Kote Oberkante fertig Boden 82.64 m Dezimalzahl 0.01 32 FP E030 E070

UKFD Kote Untenkante fertig Boden 84.84 m Dezimalzahl 0.01 32 FP E030 E070

UKRD Kote Untenkante roh Boden 84.86 m Dezimalzahl 0.01 32 FP E030 E070

Flächennutzung (E456)

SIA416 Flaechenart nach SIA416 VF Text HNF, NNF, VF, KF, FF, ANGF 21 FP E461

Nutzung Nutzung nach Flächenstandard Auftraggeber Gastro Text Gemäss Vorgaben Auftraggeber 21 FP E461

Raumnutzung (E110)

SIA416 Flaechenart nach SIA416 VF Text HNF, NNF, VF, KF, FF, ANGF 22 FP E030 E070

Nutzung Nutzung nach Flächenstandard Auftraggeber Gastro Text Gemäss Vorgaben Auftraggeber 22 FP E030 E070

Nutzungsart Nutzung nach DIN277 HNF2.1 Text Gemäss Vorgaben Auftraggeber 32 FP E030 E070

Kostenstelle Kostenstelle des Kostenträgers 8000 Text Kostenstellen des Auftragggebers 52 BH X

Abteilung Abteilungsbezeichnung Administration Text 52 BH X

Zustand Einfache Zustandsbeurteilung renoviert Text 52 BH X

Status Status der Verwendung genutzt Text 52 BH X

reservierbar Grundlage für Reservationsmanagement Nein Text 52 BH X

Vermietung (E523)

Vermietbarkeit Vermietbarkeit nach d0165 ZF Text ZF, RF, VMF 32 FP E070

Mietflaeche Korrektur Bodenfläche in Bezug auf Vermietbarkeit 22.3 m2 Dezimalzahl 0.01 32 FP E070

Mieteinheit Gruppierung für Mieteinheiten 2.01 Text Gemäss Vorgaben Auftraggeber 32 FP E070

Arbeitsplatz (E524)

Anzahl Arbeitsplaetze Anzahl aktuelle Arbeitsplätze pro Raum 2 Anzahl Ganzzahl gemäss Planung/Betrieb 51 FP E070

max. Personenbelegung Maximale Personenbelegung gemäss Nutzungsvereinbarung5 Anzahl Ganzzahl gemäss Nutzungsvereinbarung 51 FP E070

Materialisierung (E525)

Bodenmaterial Angaben zum Bodenmaterial für CAD-Raumstempel Parkett Text Gemäss Materialkonzept 32 FP E030 E070

Wandmaterial Angaben zum Wandmaterial für CAD-Raumstempel Abrieb Text Gemäss Materialkonzept 32 FP E030 E070

Deckenmaterial Angaben zum Deckenmaterial für CAD-RaumstempelGips Text Gemäss Materialkonzept 32 FP E030 E070

Technische Wirkzonen (E433)

Heizungsanlage Anlage … wirkt auf Raum TH001 Text AnlageID der jeweiligen Anlage 41 FP E070

Lueftungsanlage Anlage … wirkt auf Raum TL001 Text AnlageID der jeweiligen Anlage 41 FP E070

Kaelteanlage Anlage … wirkt auf Raum TK001 Text AnlageID der jeweiligen Anlage 41 FP E070

Sanitaeranlage Anlage … wirkt auf Raum TS001 Text AnlageID der jeweiligen Anlage 41 FP E070

Sprinklerbereiche Anlage … wirkt auf Raum TP001 Text AnlageID der jeweiligen Anlage 41 FP E070

Elektroanlage Anlage … wirkt auf Raum TE001 Text AnlageID der jeweiligen Anlage 41 FP E070

UKV-Anlage Anlage … wirkt auf Raum Text AnlageID der jeweiligen Anlage 41 FP E070

Sicherheit (E427)

Sicherheitszone Zuweisung des Raumes auf eine Sicherheitszone 2 Text gemäss Sicherheitskonzept 41 FP E030 E070

Fluchtweg (E526)

Fluchtwegkorridor Raum ist ein Fluchtwegkorridor JA IfcBoolean JA, NEIN 32 FP E070

Fluchtwegtreppe Raum ist eine Fluchtwegtreppe JA IfcBoolean JA, NEIN 32 FP E070

Brandschutz (E527)

Brandmeldegruppe Brandmeldegruppe … wirkt auf Raum 12 Text 41 FP E070

Raumklima (E528)

beheizt Ist der Raum künstlich beheizt JA IfcBoolean JA, NEIN 41 FP E070

klimatisiert Ist der Raum künstlich klimatisiert JA IfcBoolean JA, NEIN 41 FP E070

belueftet kuenstlich Raum künstlich belüftet oder/und entlüftet JA IfcBoolean JA, NEIN 41 FP E070

belueftet natuerlich Raum natürlich belüftet oder/und entlüftet NEIN IfcBoolean JA, NEIN 41 FP E070

befeuchtet Raum künstlich befeuchtet JA IfcBoolean JA, NEIN 41 FP E070

entfeuchtet Raum künstlich entfeuchtet JA IfcBoolean JA, NEIN 41 FP E070

Luftmenge Zuluft Luftmenge Zuluft im Normalbetrieb 12 m3/h Ganzzahl 41 FP E070

Luftmenge Abluft Luftmenge Abluft im Normalbetrieb 12 m3/h Ganzzahl 41 FP E070

Luftmenge Umluft Luftmenge Umluft im Normalbetrieb 0 m3/h Ganzzahl 41 FP E070

Temperatur Sommer Raumtemperatur (Sommer) in °C (Auslegung / min. / max.) 25 / 22 / 28 °C Ganzzahl 41 FP E070

Temperatur Winter Raumtemperatur (Winter) in °C (Auslegung / min. / max.) 25 / 22 / 28 °C Ganzzahl 41 FP E070

Feuchte Sommer Feuchte (Sommer) in g/m³ (Auslegung / min. / max.)- / 30 / - % Ganzzahl 41 FP E070

Feuchte Winter Feuchte (Winter) in g/m³ (Auslegung / min. / max.) - / 30 / - % Ganzzahl 41 FP E070

Hinweis: Weitere Spezifikationen zu den Datenfeldern finden Sie in den ausgeblendeten Spalten im XLS

Hinweis: Falls ein Wert nicht ausgefüllt werden kann, weil er nicht existiert, so ist das Dafenfeld mit einem "-" (Bindestrich) zu befüllen

Hinweis: Die im Modell verorteten Datenfelder müssen im vorgegebenen Pset gemäss RL Bauwerksmodelle platziert werden

Legende: FP=Fachplaner  UN=Unternehmer  BH=Bauherr

E030: Raummodell (kann auch Teil der Fachmodells Architektur (A) sein

E070: Raumliste gemäss Modelldefinition (KBOB-Dokumenttyp B19001)

Raster
Orientiert am Gebäuderaster

Identifikation

Rastercode Kennzeichnungscode für Rasterquadrant AA01 Text Absprache mit Auftraggeber 32 FP

RasterID Eindeutige Kennzeichnung des Raumes/Umgebungsfläche021_OG01_AA01 Text Absprache mit Auftraggeber 32 FP E256/E569

IFC-Klasse IFC-Klasse des Rastervolumens IFCspace Text Immer IFCspace 32 FP E256/E569

Hinweis: Weitere Spezifikationen zu den Datenfeldern finden Sie in den ausgeblendeten Spalten im XLS

Hinweis: Falls ein Wert nicht ausgefüllt werden kann, weil er nicht existiert, so ist das Dafenfeld mit einem "-" (Bindestrich) zu befüllen

Hinweis: Die im Modell verorteten Datenfelder müssen im vorgegebenen Pset gemäss RL Bauwerksmodelle platziert werden

Legende: FP=Fachplaner  UN=Unternehmer  BH=Bauherr

E256: Rastermodell Architektur (kann auch Teil der Fachmodells Architektur (A) sein

E569: Rastermodell Umgebung (kann auch Teil der Fachmodells Umgebung (U) sein

(c) CADMEC AG Creative Commons CC BY-SA 4.0 Seite 13 von 30
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Beschreibung Organisation Dokumentation

Raumtyp

Identifikation

SOLL_Raumtyp_ID Eindeutige Kennzeichnung des Raumtypen aus dem RaumprogrammA1R Text 21 BH E085

SOLL_Raumtypname Name des Raumtypen Büroraum Typ 01 Text Gemäss Vorgaben Auftraggeber 21 BH E085

Hinweis: Die Raumtypen-Datenfelder werden vom Auftraggeber im Rahmen des Anforderungsmanagements bestimmt.

Raumabmessungen

SOLL_Raumlaenge Raumlänge 4.0 m Dezimalzahl 21 BH E085

SOLL_Raumtiefe Raumtiefe 5.0 m Dezimalzahl 21 BH E085

SOLL_Raumhoehe Raumhöhe 2.5 m Dezimalzahl 21 BH E085

SOLL_Nettogeschossflaeche Nettogeschossfläche 20 m2 Dezimalzahl 21 BH E085

SOLL_Thermische_GebaeudehuellflaecheThermische Gebäudehüllfläche 26 m2 Dezimalzahl 21 BH E085

Bauphysikalische Eigenschaften

SOLL_U-Wert_opake_Bauteile U-Wert opake Bauteile 0.2 W/(m2*K) Dezimalzahl 21 BH E085

SOLL_U-Wert_Fenster U-Wert Fenster 1.2 W/(m2*K) Dezimalzahl 21 BH E085

SOLL_Abminderungsfaktor_fuer_FensterrahmenAbminderungsfaktor für Fensterrahmen 0.75 - Dezimalzahl 21 BH E085

SOLL_Glasanteil Glasanteil 30 % Ganzzahl 21 BH E085

SOLL_Gesamtenergiedurchlassgrad_VerglasungGesamtenergiedurchlassgrad Verglasung 0.50 - Dezimalzahl 21 BH E085

SOLL_Gesamtenergiedurchlassgrad_Verglasung_und_SonnenschutzGesamtenergiedurchlassgrad Verglasung und Sonnenschutz0.14 - Dezimalzahl 21 BH E085

SOLL_Waermespeicherfaehigkeit_des_RaumesWärmespeicherfähigkeit des Raumes 120 W/(m2*K) Dezimalzahl 21 BH E085

Raumgeometrie

SOLL_Raumflaeche Raumfläche 32.1 m2 Dezimalzahl 21 BH E085

SOLL_Nutzflaeche wird automatisch berechnet: Raumfläche - Funktionsfläche / Korr.30.4 m2 Dezimalzahl 21 BH E085

SOLL_Geschosshoehe Geschosshöhe Rohbau 3.25 m Dezimalzahl 21 BH E085

SOLL_Nutzhoehe Lichte Raumhöhe OK Boden fertig-UK Decke fertig 2.9 m Dezimalzahl 21 BH E085

SOLL_Rohhoehe Raumhöhe OK Boden fertig - UK Decke Roh 2.95 m Dezimalzahl 21 BH E085

SOLL_Nettoraumvolumen wird automatisch berechnet: Nutzfläche x Geschosshöhe25.5 m3 Dezimalzahl 21 BH E085

SOLL_Bruttoraumvolumen wird automatisch berechnet: Nutzfläche x Nutzhöhe 24.3 m3 Dezimalzahl 21 BH E085

SOLL_Raumumfang Raumumfang 43.12 m Dezimalzahl 21 BH E085

Raumakustik

SOLL_Laermempfindlichkeit Lärmempfindlichkeit mittel - Text 21 BH E085

SOLL_Beurteilungspegel_fuer_Geraeusche_haustechnischer_AnlagenBeurteilungspegel für Geräusche haustechnischer Anlagen25 dB(A) Ganzzahl 21 BH E085

SOLL_Nachhallzeit Nachhallzeit 0.6 s Dezimalzahl 21 BH E085

Vermietung

SOLL_Vermietbarkeit Vermietbarkeit nach d0165 ZF Text 21 BH E085

Personen

SOLL_Personen_Nutzungsstunden_pro_TagNutzungsstunden pro Tag 17.0 h Dezimalzahl 21 BH E085

SOLL_Personen_Volllaststunden_pro_TagVolllaststunden pro Tag 14.0 h Dezimalzahl 21 BH E085

SOLL_Ruhetage_pro_Woche Ruhetage pro Woche 0 d Ganzzahl 21 BH E085

SOLL_Nutzungstage_pro_Jahr Nutzungstage pro Jahr 365 d Ganzzahl 21 BH E085

SOLL_Jahresgleichzeitigkeit Jahresgleichzeitigkeit 0.80 - Dezimalzahl 21 BH E085

SOLL_Volllaststunden_pro_Jahr Volllaststunden pro Jahr 4090 h Ganzzahl 21 BH E085

SOLL_Personenflaeche Personenfläche 30 m2 Ganzzahl 21 BH E085

SOLL_Aktivitaetsgrad Aktivitätsgrad 1.2 met Dezimalzahl 21 BH E085

SOLL_Waermedaemmwert_der_Bekleidung_SommerWärmedämmwert der Bekleidung Sommer 0.5 clo Dezimalzahl 21 BH E085

SOLL_Waermedaemmwert_der_Bekleidung_WinterWärmedämmwert der Bekleidung Winter 1.0 clo Dezimalzahl 21 BH E085

SOLL_Waermeeintragsleistung_PersonenWärmeeintragsleistung Personen 2.3 W/m2 Dezimalzahl 21 BH E085

SOLL_Feuchteproduktion_Personen Feuchteproduktion Personen 2.5 g/h*m2) Dezimalzahl 21 BH E085

SOLL_Feuchtequellen_(ohne_Personen) Feuchtequellen (ohne Personen) 0.5 g/h*m2) Dezimalzahl 21 BH E085

Geräte

SOLL_Volllaststunden_pro_Tag Volllaststunden pro Tag 6.1 h Dezimalzahl 21 BH E085

SOLL_Elektrische_Leistung_der_GeraeteElektrische Leistung der Geräte 8.0 W/m2 Dezimalzahl 21 BH E085

SOLL_Leistung_ausserhalb_der_NutzungszeitLeistung ausserhalb der Nutzungszeit 10 % Ganzzahl 21 BH E085

SOLL_Waermeeintragsleistung_der_GeraeteWärmeeintragsleistung der Geräte 8.0 W/m2 Dezimalzahl 21 BH E085

SOLL_Jaehrliche_Vollaststunden_der_GeraeteJährliche Vollaststunden der Geräte 1780 h Ganzzahl 21 BH E085

SOLL_Jaehrlicher_Elektrizitaetsbedarf_der_GeraeteJährlicher Elektrizitätsbedarf der Geräte 14 kWh/m2 Ganzzahl 21 BH E085

Flächennutzung

SOLL_SIA416 Flaechenart nach SIA416 VF Text HNF, NNF, VF, FF, ANGF 21 BH E085

SOLL_Nutzungsart Nutzung nach DIN 277 HNF4.1 Text OAK CRB 21 BH E085

SOLL_Funktionsbereich Zuordnung nach Krankenhausgliederung DIN 13080 (2016)2.00 Dezimalzahl DIN13080 21 BH E085

SOLL_Funktionsstelle Zuordnung nach Krankenhausgliederung DIN 13080 (2016)2.04 Dezimalzahl DIN13080 21 BH E085

SOLL_Teilstelle Zuordnung nach Krankenhausgliederung DIN 13080 (2016)2.04.01 Dezimalzahl DIN13080 21 BH E085

Energiebezug

SOLL_Energiebezug Parameter für  Energiebezugsflächenberechnung nach SIAx x Text 21 BH E085

Ergonomie

SOLL_Tageslicht Tageslicht x x Text 21 BH E085

SOLL_Stoerungsgrad_Luftschall Grad der Störung durch Innenlärm - Luftschall (nach SIA 181)mässig Text 21 BH E085

SOLL_Stoerungsgrad_Trittschall Grad der Störung durch Innenlärm - Trittschall (nach SIA 181)klein Text 21 BH E085

Art

SOLL_Innen Deklaration, ob Aussen- oder Innenraum x x Text 21 BH E085

SOLL_Umgebungsraum Deklaration, ob Umgebungsraum x x Text 21 BH E085

SOLL_Nassraum Deklaration, ob Nassraum x x Text 21 BH E085

SOLL_Feuchtraum Deklaration, ob Feutraum x x Text 21 BH E085

Belegung

SOLL_Arbeitsplaetze Anzahl Arbeitsplätze 4 Ganzzahl 21 BH E085

SOLL_Belegung_max Anzahl Personen / Patienten (je nach Raumnutzung)4 Ganzzahl 21 BH E085

SOLL_reservierbar Grundlage für Reservationsmanagement x x Text 21 BH E085

SOLL_Personen geplante normale Belegung 2 Ganzzahl 21 BH E085

SOLL_Belegungsdauer geplante Belegungsdauer 8.5 Stunden/Tag Dezimalzahl 21 BH E085

SOLL_Belegungsdauer_max maximalle Belegungsdauer 14.2 Stunden/Tag Dezimalzahl 21 BH E085

Reinigung- und Pflegebedarf (E419)

SOLL_Reinigungsbedarf Reinigungs- und Pflegebedarf pro Raumtypen 4 Anzahl/Monat Ganzzahl 21 BH E085

SOLL_Reinigungsart Art der Reinigung Grundreinigung Text Grundreinigung, Spezialreinigung 21 BH E085

Zonen

SOLL_Brandschutzzone Deklaration für eine Brandschutzzone BR01 Text 21 BH E085

SOLL_Heizzone Deklaration für eine Heizzone HE01 Text 21 BH E085

SOLL_Kuehlzone Deklaration für eine Kühlzone KU01 Text 21 BH E085

SOLL_Hygienezone Deklaration für eine Hygienezone HY01 Text 21 BH E085

SOLL_Sicherheitszone Deklaration für eine Sicherheitszone gemäss Sicherheitskonzept1 Text 21 BH E085

SOLL_Brandmeldezone für z.B. Sprinkleranlage/BMA etc. A001 Text 21 BH E085

Fenster

SOLL_Fenster Anzahl Fenster (gegen aussen) 2 Ganzzahl 21 BH E085

SOLL_Fensterflaeche Gesamtfläche aller Fenster im Raum (gegen aussen)6.5 m2 Dezimalzahl 21 BH E085

Türe

SOLL_Tueren Anzahl Türen 1 Ganzzahl 21 BH E085

SOLL_Tuerflaeche Gesamtfläche aller Türen im Raum 3.2 m2 Dezimalzahl 21 BH E085

SOLL_Tueren_Innengl Glasfläche der Innentüren 5.9 m2 Dezimalzahl 21 BH E085

SOLL_Tueren_Ausengl Glasfläche der Aussentüren 1.9 m2 Dezimalzahl 21 BH E085

Boden

(c) CADMEC AG Creative Commons CC BY-SA 4.0 Seite 14 von 30
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Beschreibung Organisation Dokumentation

SOLL_Bodenbelag Materialisierung Bodenbelag Linoleum Text 21 BH E085

SOLL_Rutschsicherheitswert Rutschsicherheit des Bodens R10 Text 21 BH E085

SOLL_Boden_Fugen Boden mit verschweissten Fugen x x Text 21 BH E085

SOLL_Bodenbelag_Fugenlos Fugenloser Bodenbelag x x Text 21 BH E085

SOLL_Bodenbelag_antist Bodenbelag antistatisch x x Text 21 BH E085

SOLL_Bodenbelag_ablt Bodenbelag ableitfähig x x Text 21 BH E085

SOLL_Bodenbelag_desinf Bodenbelag desinfentkionsmittelbeständig x x Text 21 BH E085

SOLL_Doppelboden Doppelboden x x Text 21 BH E085

SOLL_Bodenkanaele Eingelassene Bodenkanäle x x Text 21 BH E085

Decke

SOLL_Deckenbelag Deckenart der Hauptfläche im Raum Mineralfaser Text 21 BH E085

SOLL_Decke_Oberflaech Oberflächenbehandlung Decke
 x x Text 21 BH E085

SOLL_Decke_abw Abwaschbare Decke
 x x Text 21 BH E085

SOLL_Decke_demont Decke vollständig demontierbar
 x x Text 21 BH E085

SOLL_Decke_akk Akkustikdecke x x Text 21 BH E085

SOLL_Decke_Brand Brandschutz Decke (raumabschliessend)
 x x Text 21 BH E085

SOLL_Servicedeckel_BMA Servicedeckel BMA
 x x Text 21 BH E085

SOLL_Decke_Einbauleuch Einbauleuchten in Decke
 x x Text 21 BH E085

SOLL_Decke_Aufbauleuch Aufbauleuchten in Decke
 x x Text 21 BH E085

SOLL_Decke_Haengleuch Hängeleuchten an Decke
 x x Text 21 BH E085

SOLL_Decke_Lautspr Einbaulautsprecher an Decke x x Text 21 BH E085

Wand

SOLL_Wandbelag Wandart der Hauptfläche im Raum Tapete Text 21 BH E085

SOLL_Wandflaeche Wandfläche 61.5 m2 Dezimalzahl 21 BH E085

SOLL_Wand_Innengl Glasfläche der Innenwände 5.9 m2 Dezimalzahl 21 BH E085

SOLL_Wand_abw Oberfläche abwaschbar
 x x Text 21 BH E085

SOLL_Wand_desinf Oberfläche desinfektionsmittelbeständig
 x x Text 21 BH E085

Energiebedarf (E417)

SOLL_Energiebedarf_Elektrisch Elektrischer Energiebedarf eines Raumtypen gemäss Raumnutzung20 kW/h Ganzzahl 21 BH E085

SOLL_Energiebedarf_Thermisch Thermischer Energiebedarf eines Raumtypen gemäss Raumnutzung10 kW/h Ganzzahl 21 BH E085

Elektro

SOLL_Raumkategorie_NIN Schutzkategorie in medizinisch genutzten Räumen (NIN 2005)1 Ganzzahl 21 BH E085

SOLL_Elektro_230_max Spannung 230V (max. gleichzeitig) 2 kW Dezimalzahl 21 BH E085

SOLL_Elektro_400_max Spannung 400V (max. gleichzeitig) 4.6 kW Dezimalzahl 21 BH E085

SOLL_ElektroUSV_230_max USV Spannung 230V (max. gleichzeitig) 1.5 kW Dezimalzahl 21 BH E085

SOLL_Potentialausgleich_Allg Allgemeiner Potentialausgleich
 x x Text 21 BH E085

SOLL_Potentialausgleich_Anschluss Anschlussvorrichtung zusätzlicher Potentialausgleich
1 Anzahl Ganzzahl 21 BH E085

SOLL_Fehlerstromschutz Fehlerstromschutz mA
 0.15 mA Dezimalzahl 21 BH E085

Elektroinstallationen

SOLL_Steckdose230V_10A_1 Steckdose 230V/10A 1-fach - Anzahl Steckdosen 1 Ganzzahl 21 BH E085

SOLL_Steckdose230V_16A_1 Steckdose 230V/16A 1-fach - Anzahl Steckdosen 1 Ganzzahl 21 BH E085

SOLL_Steckdose230V_10A_2-3 Steckdose 230V/10A 2-3-fach - Anzahl Steckdosen 1 Ganzzahl 21 BH E085

SOLL_Steckdose230V_16A_2-3 Steckdose 230V/16A 2-3-fach - Anzahl Steckdosen 1 Ganzzahl 21 BH E085

SOLL_Steckdose400V_16A Steckdose 400V/16A - Anzahl Steckdosen 1 Ganzzahl 21 BH E085

SOLL_Steckdose400V_20A Steckdose 400V/20A - Anzahl Steckdosen 1 Ganzzahl 21 BH E085

SOLL_Steckdose400V_25A Steckdose 400V/25A - Anzahl Steckdosen 1 Ganzzahl 21 BH E085

SOLL_Steckdose400V_32A Steckdose 400V/32A - Anzahl Steckdosen 1 Ganzzahl 21 BH E085

SOLL_Steckdose_230_400V_10A Steckdose 230/400V/10A - Anzahl Steckdosen 0 Ganzzahl 21 BH E085

SOLL_Notstrom Notstrom (exkl. Notbeleuchtung) x x Text 21 BH E085

SOLL_USV-Anschluss USV-Anschluss x x Text 21 BH E085

SOLL_UKV_Monitoring UKV Monitoring
 x x Text 21 BH E085

SOLL_Tueranzeige Elektronische Türanzeige (Besetzt / Frei)
 x x Text 21 BH E085

Elektroinstallationen Med.

SOLL_LAN_Medizin Anzahl LAN-Anschlüsse für die Medizintechnik 0 Ganzzahl 21 BH E085

SOLL_Med_Apparate Medizinische Apparate (Mobil)
 x x Text 21 BH E085

SOLL_REA-Alarm Anzahl REA-Alarm Ruftaster 1 Ganzzahl 21 BH E085

SOLL_Lichtruftaster
 Anzahl Lichtruftaster 1 Ganzzahl 21 BH E085

SOLL_Lichtrufueberwachungsstation Anzahl Lichtrufüberwachungsstation 1 Ganzzahl 21 BH E085

SOLL_Lichtrufanschluss_Birn Anzahl Lichtrufanschluss Birntaster 1 Ganzzahl 21 BH E085

SOLL_Lichtruf_Displ_G Lichtruf Korridordisplay gross
 x x Text 21 BH E085

SOLL_Lichtruf_Displ_K Lichtruf Korridordisplay klein
 x x Text 21 BH E085

SOLL_Lichtruf_Status Lichtrufanzeige Raumstatus
 x x Text 21 BH E085

SOLL_Gegensprechanlage
 Gegensprechanlage
 x x Text 21 BH E085

SOLL_Gegensprechanlage_Video Gegensprechanlage Video
 x x Text 21 BH E085

SOLL_Sprachsteuerungsgeraet Sprachsteuerungsgerät
 x x Text 21 BH E085

Multimedia

SOLL_WLAN Deckung durch WLAN
 x x Text 21 BH E085

SOLL_UKV_RJ45 Anzahl LAN-Anschlüsse für die universelle Kommunikationsverkabelung0 Ganzzahl 21 BH E085

SOLL_Glasfaser Anzahl Glasfaser-Anschlüsse 0 Ganzzahl 21 BH E085

SOLL_Telefon Anzahl Telefon-Anschlüsse 2 Ganzzahl 21 BH E085

SOLL_TV Anzahl TV-Anschlüsse 1 Ganzzahl 21 BH E085

SOLL_Patiententerminal_Arm Patiententerminal Arm
 x x Text 21 BH E085

SOLL_Patiententerminal_Wand Patiententerminal Wand
 x x Text 21 BH E085

SOLL_Beamer_Leinwand_elektr Beamer mit Leinwand elektrisch
 x x Text 21 BH E085

SOLL_Beamer_Leinwand_man Beamer mit Leinwand manuell
 x x Text 21 BH E085

SOLL_Beamer_Lautspr Beamer mit Lautsprecher
 x x Text 21 BH E085

SOLL_Beamer_Abspiel Beamer mit Abspielgerät
 x x Text 21 BH E085

SOLL_Lautsprecher
 Lautsprecher
 x x Text 21 BH E085

SOLL_Lautsprecher_Abspiel Lautsprecher mit Abspielgerät
 x x Text 21 BH E085

SOLL_Uhr_Sek_An Uhr mit Sekundenanzeige Analog
 x x Text 21 BH E085

SOLL_Uhr_Sek_Dig Uhr mit Sekundenanzeige Digital
 x x Text 21 BH E085

SOLL_Uhr_Min_An Uhr mit Minutenanzeige Analog
 x x Text 21 BH E085

SOLL_Uhr_Min_Dig Uhr mit Minutenanzeige Digital
 x x Text 21 BH E085

Beleuchtung

SOLL_Beleuchtung Beschreibung Beleuchtung Leuchtstoffröhren Text 21 BH E085

SOLL_Leuchtschalter Leuchtschalter 2 Ganzzahl 21 BH E085

SOLL_Beleuchtungsstaerke Beleuchtungsstärke
 40 Lux Ganzzahl 21 BH E085

SOLL_Schaltgruppen Anzahl Schaltgruppen
 1 Anzahl Ganzzahl 21 BH E085

SOLL_Bewegungsmelder_Bel Beleuchtungssteuereung Bewegungsmelder
 x x Text 21 BH E085

SOLL_Luxmeter_Bel Beleuchtungssteuereung Luxmeter
 x x Text 21 BH E085

SOLL_Licht_dimmb Dimmbares Licht
 x x Text 21 BH E085

SOLL_Dimmung_max Dimmung Maximaler Wert
 120 Lux Ganzzahl 21 BH E085

SOLL_Dimmung_min Dimmung minimaler Wert
 20 Lux Ganzzahl 21 BH E085

SOLL_Reinraumleuchten
 Reinraumleuchten
 x x Text 21 BH E085

SOLL_OP-Leuchte
 OP-Leuchte
 x x Text 21 BH E085

SOLL_OP-Leuchte_Batterie OP-Leuchte an Batterie
 x x Text 21 BH E085

SOLL_Nachtlicht Einbau Nachtlicht
 x x Text 21 BH E085

SOLL_Notbeleuchtung
 Notbeleuchtung
 x x Text 21 BH E085

SOLL_Fluchtwegbeleuchtung_F Fluchtwegbeleuchtung mit F
 x x Text 21 BH E085

SOLL_Fluchtwegbeleuchtung_ohneF Fluchtwegbeleuchtung ohne F
 x x Text 21 BH E085

SOLL_Licht_Notnetz Licht am Notnetz
 x x Text 21 BH E085

SOLL_Arbeitsplatzleuchte
 Arbeitsplatzleuchte
 x x Text 21 BH E085

SOLL_Untersuchungsleuchte_Wand Untersuchungsleuchte Wand
 x x Text 21 BH E085

SOLL_Untersuchungsleuchte_Decke Untersuchungsleuchte Decke
 x x Text 21 BH E085

SOLL_Grundbeleuchtung_Decke Grundbeleuchtung Decke
 x x Text 21 BH E085

SOLL_Grundbeleuchtung_Wand Grundbeleuchtung Wand
 x x Text 21 BH E085

SOLL_Grundbeleuchtung_Steh Grundbeleuchtung Stehleuchte
 x x Text 21 BH E085

SOLL_Wandlicht_indirekt Indirektes Wandlicht
 x x Text 21 BH E085

SOLL_Licht_Farb Licht Farbwiedergabeindex Ra 100 Ra Ganzzahl 21 BH E085

SOLL_Direktblendung Direktblendung (UGR-Wert) 19 UGR-Wert Dezimalzahl 21 BH E085

(c) CADMEC AG Creative Commons CC BY-SA 4.0 Seite 15 von 30



Datenmanagement Handbuch Universitätsspital Basel

Datenfeldkatalog  
Version: 210326     Status: Vertragsgrundlage   Nummer: 037.RL0005-B05 V01

D
a

te
n

fe
ld

n
a

m
e

B
e

s
c
h

re
ib

u
n

g

B
e

is
p

ie
l

E
in

h
e

it

F
e

ld
ty

p

W
e

rt
e

lis
te

a
b

 S
IA

-P
h

a
s
e

E
rs

te
lle

r

D
a

te
n

b
a

n
k

M
o

d
e

ll

T
a

b
e

lle

D
o

k
u

m
e

n
t

Beschreibung Organisation Dokumentation

SOLL_Glasflaechenzahl Glasflächenzahl 0.18 - Dezimalzahl 21 BH E085

SOLL_Bewertungsebene Bewertungsebene 0.75 m Dezimalzahl 21 BH E085

SOLL_Raumindex Raumindex 1.3 - Dezimalzahl 21 BH E085

SOLL_Leuchten-Lichtausbeute Leuchten-Lichtausbeute 33 lm/W Ganzzahl 21 BH E085

SOLL_Raumwirkungsgrad Raumwirkungsgrad 0.70 - Dezimalzahl 21 BH E085

SOLL_Nutzungsstunden_pro_Tag Nutzungsstunden pro Tag 4.0 h Dezimalzahl 21 BH E085

SOLL_Nutzungsstunden_pro_Nacht Nutzungsstunden pro Nacht 3.0 h Dezimalzahl 21 BH E085

SOLL_Korrekturfaktor_fuer_PraesenzregelungKorrekturfaktor für Präsenzregelung 1.0 - Dezimalzahl 21 BH E085

SOLL_Elektrische_Leistung_der_RaumbeleuchtungElektrische Leistung der Raumbeleuchtung 2.7 W/m2 Dezimalzahl 21 BH E085

SOLL_Waermeeintragsleistung_der_RaumbeleuchtungWärmeeintragsleistung der Raumbeleuchtung 2.7 W/m2 Dezimalzahl 21 BH E085

SOLL_Elektrische_Leistung_der_AkzentbeleuchtungElektrische Leistung der Akzentbeleuchtung 2.7 W/m2 Dezimalzahl 21 BH E085

SOLL_Waermeeintragsleistung_der_AkzentbeleuchtungWärmeeintragsleistung der Akzentbeleuchtung 1.7 W/m2 Dezimalzahl 21 BH E085

SOLL_Elektrische_Leistung_BeleuchtungElektrische Leistung Beleuchtung 1.0 W/m2 Dezimalzahl 21 BH E085

SOLL_Jaehrliche_Vollaststunden_der_RaumbeleuchtungJährliche Vollaststunden der Raumbeleuchtung 1450 h Ganzzahl 21 BH E085

SOLL_Jaehrliche_Vollaststunden_der_AkzentbeleuchtungJährliche Vollaststunden der Akzentbeleuchtung 1300 h Ganzzahl 21 BH E085

SOLL_Jaehrlicher_Elektrizitaetsbedarf_BeleuchtungJährlicher Elektrizitätsbedarf Beleuchtung 4 kWh/m2 Ganzzahl 21 BH E085

Sanitärapparate

SOLL_Lavabo Anzahl Lavabos 1 Ganzzahl 21 BH E085

SOLL_Spuelbecken Anzahl Spülbecken 1 Ganzzahl 21 BH E085

SOLL_Ausguss_Rand Ausguss mit Randspülung 0 Ganzzahl 21 BH E085

SOLL_Ausguss_Putz Ausguss Putzdienst 0 Ganzzahl 21 BH E085

SOLL_WC Anzahl WC 0 Ganzzahl 21 BH E085

SOLL_IV-WC Anzahl IV-WC 0 Ganzzahl 21 BH E085

SOLL_Dusch-WC Anzahl Dusch-WC 0 Ganzzahl 21 BH E085

SOLL_Pissoirs Anzahl Urinale 0 Ganzzahl 21 BH E085

SOLL_Duschen Anzahl Duschen 0 Ganzzahl 21 BH E085

SOLL_Badewanne Anzahl Badewannen 0 Ganzzahl 21 BH E085

SOLL_Hubwanne
 Hubwanne
 1 Ganzzahl 21 BH E085

SOLL_Spueltisch_CNS Spültisch CNS
 1 Ganzzahl 21 BH E085

SOLL_Geschirrwaschmaschine Anzahl Geschirrwaschmaschinen
 1 Ganzzahl 21 BH E085

SOLL_Waschmschine Anzahl Waschmschinen
 1 Ganzzahl 21 BH E085

SOLL_Waeschetrockner Anzahl Wäschetrockner 1 Ganzzahl 21 BH E085

SOLL_Steckbeckenautomat Anzahl Steckbeckenautomaten
 1 Ganzzahl 21 BH E085

SOLL_Instrumentenwaschaschine Anzahl Instrumentenwaschaschinen
 1 Ganzzahl 21 BH E085

SOLL_Sterilisator Anzahl Sterilisatoren
 1 Ganzzahl 21 BH E085

SOLL_Endoskopiewaschmaschine Anzahl Endoskopiewaschmaschine 1 Ganzzahl 21 BH E085

SOLL_Spiegelschrank
 Spiegelschrank
 1 Ganzzahl 21 BH E085

SOLL_Papierhandtuchspender
 Papierhandtuchspender
 1 Ganzzahl 21 BH E085

SOLL_Papierkorb
 Papierkorb
 1 Ganzzahl 21 BH E085

SOLL_Desinfektionsmittelspender
 Desinfektionsmittelspender
 1 Ganzzahl 21 BH E085

SOLL_Seifenspender
 Seifenspender
 1 Ganzzahl 21 BH E085

SOLL_Desomat
 Desomat
 x x Text 21 BH E085

SOLL_Wasserpistole
 Wasserpistole
 x x Text 21 BH E085

SOLL_Druckluftpistole
 Druckluftpistole
 x x Text 21 BH E085

Sanitärtechnische Installationen

SOLL_Wandanschlüsse (Med. Gase) Wandanschlüsse (Med. Gase) x x Text 21 BH E085

SOLL_Med_Druckluft_4-5bar Anzahl Anschlüsse Med. Druckluft 4-5 bar 1 Ganzzahl 21 BH E085

SOLL_Med_Druckluft_6-7bar Anzahl Anschlüsse med. Druckluft 6-7 bar 1 Ganzzahl 21 BH E085

SOLL_Druckluft_Rueckf Anzahl Druckluft Rückführung
 1 Ganzzahl 21 BH E085

SOLL_Tech_Druckluft_6-7bar Anzahl Anschlüsse Druckluft technisch 6-7 bar 1 Ganzzahl 21 BH E085

SOLL_Sauerstoff Anzahl Anschlüsse O2
 1 Ganzzahl 21 BH E085

SOLL_Vakuum Anzahl Anschlüsse Vakuum
 1 Ganzzahl 21 BH E085

SOLL_Kohlendioxid Anzahl Anschlüsse Kohlendioxid 1 Ganzzahl 21 BH E085

SOLL_Kohlensaeure Anzahl Anschlüsse Kohlensäure 1 Ganzzahl 21 BH E085

SOLL_Spez_Gas Zuführung spezielle Gase 2 Ganzzahl 21 BH E085

SOLL_Bereichskontrolleinheit
 Bereichskontrolleinheit
 x x Text 21 BH E085

SOLL_Bereichskontrolleinheit_Monitor Monitor zu Bereichskontrolleinheit
 x x Text 21 BH E085

SOLL_Kaltwasser Anzahl Anschlüsse Kaltwasser
 1 Ganzzahl 21 BH E085

SOLL_Warmwasser Anzahl Anschlüsse Warmwasser
 1 Ganzzahl 21 BH E085

SOLL_Wasser_enth Anzahl Anschlüsse enthärtetes Wasser
 1 Ganzzahl 21 BH E085

SOLL_Warmwasser_enth Anzahl Anschlüsse enthärtetes Warmwasser
 1 Ganzzahl 21 BH E085

SOLL_Wasser_entmin Anzahl Anschlüsse entmineralisiertes Wasser
 1 Ganzzahl 21 BH E085

SOLL_Dialysewasser Anzahl Anschlüsse Dialysewasser
 1 Ganzzahl 21 BH E085

SOLL_Wasser_keimfrei Wasser keimfrei
 x x Text 21 BH E085

SOLL_Wasser_legionellenfrei Wasser legionellenfrei
 x x Text 21 BH E085

SOLL_Abwasser Anzahl Anschlüsse Abwasser
 1 Ganzzahl 21 BH E085

SOLL_Bodenablaeufe Anzahl Bodenabläufe
 1 Ganzzahl 21 BH E085

Wasser

SOLL_Bezugseinheit Bezugseinheit Person - Text 21 BH E085

SOLL_Nutzwasserbedarf_pro_BezugseinheitNutzwasserbedarf pro Bezugseinheit 35 l/d Ganzzahl 21 BH E085

SOLL_Anzahl_Bezugseinheiten_pro_PersonAnzahl Bezugseinheiten pro Person 1.0 - Dezimalzahl 21 BH E085

SOLL_Warmwasserbedarf_pro_Person Warmwasserbedarf pro Person 35 l/d Ganzzahl 21 BH E085

SOLL_Verhaeltnis_Warmwasserbedarf_zu_WasserbedarfVerhältnis Warmwasserbedarf zu Wasserbedarf 4.0 - Dezimalzahl 21 BH E085

SOLL_Wasserbedarf_pro_Person Wasserbedarf pro Person 140 l/d Ganzzahl 21 BH E085

SOLL_Jaehrlicher_Waermebedarf_fuer_WarmwasserJährlicher Wärmebedarf für Warmwasser 19.8 kWh/m2 Dezimalzahl 21 BH E085

Lüftung

SOLL_Lueftung_nat Natürliche Lüftung
 x x Text 21 BH E085

SOLL_Fensterlueftung Fensterlüftung möglich? x x Text 21 BH E085

SOLL_Geraeteabluft Abluft Apparat / Geräteabluft (direkt) 88.8 m³/h Dezimalzahl 21 BH E085

SOLL_Abzugsschrank Anzahl Abzugsschränke 1 Ganzzahl 21 BH E085

SOLL_Raumbelueftung Ist der Raum belüftet? x x Text 21 BH E085

SOLL_Raumentlueftung Ist der Raum entlüftet? x x Text 21 BH E085

SOLL_Luftmenge_ZUL Luftmenge Zuluft im Normalbetrieb 12 m3/h Ganzzahl 21 BH E085

SOLL_Luftmenge_ABL Luftmenge Abluft im Normalbetrieb 12 m3/h Ganzzahl 21 BH E085

SOLL_Luftmenge_UML Luftmenge Umluft im Normalbetrieb 0 m3/h Ganzzahl 21 BH E085

SOLL_Filterklasse_ZUL Filterklasse ZUL (Endständige Filter)
 F7 Text 21 BH E085

SOLL_Filterklasse_AUL Filterklasse AUL (Endständige Filter)
 M5 Text 21 BH E085

SOLL_Filterklasse_ABL
 Filterklasse ABL
 G3 Text 21 BH E085

SOLL_Filterklasse_FOL
 Filterklasse FOL
 G1 Text 21 BH E085

SOLL_Entfeuchtung
 Entfeuchtung
 x x 21 BH E085

SOLL_Befeuchtung
 Befeuchtung
 x x 21 BH E085

SOLL_Aussenluft-Volumenstrom_pro_PersonAussenluft-Volumenstrom pro Person 30 m3/h Ganzzahl 21 BH E085

SOLL_Aussenluft-Volumenstrom Aussenluft-Volumenstrom 1.0 m3/(m2*h) Dezimalzahl 21 BH E085

SOLL_Aussenluft-Volumenstrom_durch_InfiltrationAussenluft-Volumenstrom durch Infiltration 0.15 m3/(m2*h) Dezimalzahl 21 BH E085

SOLL_Steuerung_und_Regelung_des_LuftvolumenstromsSteuerung und Regelung des Luftvolumenstroms 1-stufig - Text 21 BH E085

SOLL_Anlagentyp Anlagentyp Klimaanlage mit Luftbe- und -entfeuchtung - Text 21 BH E085

SOLL_Temperatur-aenderungsgrad_der_WaermerueckgewinnungTemperatur-Änderungsgrad der Wärmerückgewinnung0.70 - Dezimalzahl 21 BH E085

SOLL_Jahresnutzungsgrad_der_WaermerueckgewinnungJahresnutzungsgrad der Wärmerückgewinnung 0.75 - Dezimalzahl 21 BH E085

SOLL_Spezifische_elektrische_VentilatorleistungSpezifische elektrische Ventilatorleistung 0.28 W/(m3/h) Dezimalzahl 21 BH E085

SOLL_Elektrische_Leistung_der_LueftungElektrische Leistung der Lüftung 0.3 W/m2 Dezimalzahl 21 BH E085

SOLL_Jaehrliche_Volllaststunden_der_LueftungJährliche Volllaststunden der Lüftung 6130 h Ganzzahl 21 BH E085

SOLL_Jaehrlicher_Elektrizitaetsbedarf_fuer_die_LueftungJährlicher Elektrizitätsbedarf für die Lüftung 1.7 kWh/m2 Dezimalzahl 21 BH E085

Klima

SOLL_klimatisiert Ist der Raum klimatisiert? Nein 21 BH E085

SOLL_ISO-Klasse Reinheitsklassen nach SN EN ISO 14644-1 bzw. VDI 2083-1ISO 4 Text 21 BH E085

SOLL_Feuchte_Sommer Relative Raumluftfeuchte Sommer 60 % Ganzzahl 21 BH E085

SOLL_Feuchte_Winter Relative Raumluftfeuchte Winter 30 % Ganzzahl 21 BH E085

SOLL_Luftfeuchtigkeit_max Max. relative Luftfeuchtigkeit
 5.3 % Dezimalzahl 21 BH E085

SOLL_Luftfeuchtigkeit_min
 Min. relative Luftfeuchtigkeit
 1.5 % Dezimalzahl 21 BH E085

SOLL_Feuchtung_geregelt
 Be- / Entfeuchtung geregelt
 x x Text 21 BH E085

SOLL_Feuchtung_ungeregelt
 Be- / Entfeuchtung ungeregelt
 x x Text 21 BH E085

SOLL_Raum_Ueberdruck Überdruck Raum
 1230.5 Pa Dezimalzahl 21 BH E085

SOLL_Raum_Unterdruck Unterdruck Raum
 1230.5 Pa Dezimalzahl 21 BH E085
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Beschreibung Organisation Dokumentation

SOLL_Monobloc_ID
 Monobloc (Anlagennummer)
 123456 Text 21 BH E085

SOLL_Zentrale_ID
 Zentrale (Standort Monobloc)
 IEG123 Text 21 BH E085

Raumklima

SOLL_Maximale_Luftgeschwindigkeit_SommerMaximale Luftgeschwindigkeit Sommer 0.18 m/s Dezimalzahl 21 BH E085

SOLL_Maximale_Luftgeschwindigkeit_WinterMaximale Luftgeschwindigkeit Winter 0.13 m/s Dezimalzahl 21 BH E085

Raumkühlung

SOLL_Externe_Waermeeintragsleistung Externe Wärmeeintragsleistung 16.5 W/m2 Dezimalzahl 21 BH E085

SOLL_Interne_Waermeeintragsleistung Interne Wärmeeintragsleistung 13.0 W/m2 Dezimalzahl 21 BH E085

SOLL_Interne_Waermeeintraege_pro_TagInterne Wärmeeinträge pro Tag 84 Wh/m2 Ganzzahl 21 BH E085

SOLL_Notwendigkeit_einer_Kuehlung_mit_Fensterlueftung_Tag_und_NachtNotwendigkeit einer Kühlung mit Fensterlüftung Tag und Nachterwünscht - Text 21 BH E085

SOLL_Notwendigkeit_einer_Kuehlung_mit_Fensterlueftung_bei_BelegungNotwendigkeit einer Kühlung mit Fensterlüftung bei Belegungnotwendig - Text 21 BH E085

SOLL_Notwendigkeit_einer_Kuehlung_ohne_FensterlueftungNotwendigkeit einer Kühlung ohne Fensterlüftung nicht notwendig - Text 21 BH E085

SOLL_Klimakaelteleistungsbedarf Klimakälteleistungsbedarf 12.0 W/m2 Dezimalzahl 21 BH E085

SOLL_Jaehrliche_Volllaststunden_der_RaumkuehlungJährliche Volllaststunden der Raumkühlung 550 h Ganzzahl 21 BH E085

SOLL_Jaehrlicher_Klimakaeltebedarf Jährlicher Klimakältebedarf 6.6 kWh/m2 Dezimalzahl 21 BH E085

Raumheizung

SOLL_Transmissions-WaermetransferkoeffizientTransmissions-Wärmetransferkoeffizient 10.3 W/K Dezimalzahl 21 BH E085

SOLL_Lueftungs-WaermetransferkoeffizientLüftungs-Wärmetransferkoeffizient 2.9 W/K Dezimalzahl 21 BH E085

SOLL_Waermetransferkoeffizient Wärmetransferkoeffizient 13.2 W/K Dezimalzahl 21 BH E085

SOLL_Zeitkonstante Zeitkonstante 182 h Ganzzahl 21 BH E085

SOLL_Temperaturkorrektur Temperaturkorrektur -1 °C Ganzzahl 21 BH E085

SOLL_Norm-Heizwaermeleistungsbedarf Norm-Heizwärmeleistungsbedarf 19.7 W/m2 Dezimalzahl 21 BH E085

SOLL_Jaehrliche_Volllaststunden_der_RaumheizungJährliche Volllaststunden der Raumheizung 980 h Ganzzahl 21 BH E085

SOLL_Thermisch_wirksamer_Aussenluft-VolumenstromThermisch wirksamer Aussenluft-Volumenstrom 0.22 m3/(m2*h) Dezimalzahl 21 BH E085

SOLL_Jaehrlicher_Heizwaermebedarf Jährlicher Heizwärmebedarf 19.4 kWh/m2 Dezimalzahl 21 BH E085

Heizung

SOLL_beheizt Ist der Raum beheizt? x x Text 21 BH E085

SOLL_Maxtemp_Sommer Maximaler Raumtemperatur (Sommer) 24 °C Ganzzahl 21 BH E085

SOLL_Mintemp_Winter Minimaler Raumtemperatur (Winter) 22 °C Ganzzahl 21 BH E085

SOLL_Abwaerme_Ger Durchschnittliche Abwärme (Geräte etc.)
 33.5 W Dezimalzahl 21 BH E085

SOLL_Heizkoerper Heizkörper im Raum
 x x Text 21 BH E085

SOLL_Bodenheizung
 Bodenheizung
 x x Text 21 BH E085

SOLL_Deckenheizung
 Deckenheizung
 x x Text 21 BH E085

SOLL_Wandheizung
 Wandheizung
 x x Text 21 BH E085

SOLL_Deckenkuehlung Deckenkühlung
 x x Text 21 BH E085

SOLL_Umluftkuehler Umluftkühler im Raum 33.3 m³/h Dezimalzahl 21 BH E085

SOLL_TABS TABS (Kühlen / Heizen)
 x x Text 21 BH E085

SOLL_Kuehlung_App_direkt Direkte Kühlung der Apparate (z.B. Wasser)
 x x Text 21 BH E085

SOLL_Schwarzdampf Schwarzdampf x x Text 21 BH E085

SOLL_Reindampf Reindampf x x Text 21 BH E085

Statik

SOLL_Einzellast Max. Einzellast 0.9 t Dezimalzahl 21 BH E085

SOLL_Bodenbelastung Max. Bodenbelastung 150 kN/m2 Ganzzahl 21 BH E085

Ausstattung

SOLL_Sichtschutz Sichtschutz von aussen vorhanden? x x Text 21 BH E085

SOLL_Verdunkelung_innen Beschreibung Verdunkelung innen Vorhänge Text 21 BH E085

SOLL_Verdunkelung_aussen Beschreibung Verdunkelung aussen Lamellenstoren Text 21 BH E085

SOLL_Einbaukueche Laufmeter von Einbauküchen 1.8 lfm Dezimalzahl 21 BH E085

SOLL_Medizintechnik_fest Raum mit fest installierter Medizintechnik x x Text 21 BH E085

SOLL_Rohrpost_110mm Rohrpost 110 mm x x Text 21 BH E085

SOLL_Rohrpost_160mm Rohrpost 160 mm x x Text 21 BH E085

SOLL_Rohrpost_Anz Anzeige Rohrpost x x Text 21 BH E085

SOLL_Medienschiene Medienschiene 2.1 lfm Dezimalzahl 21 BH E085

SOLL_Wandkanal Betten- / Medien resp. Wandkanal 0.8 lfm Dezimalzahl 21 BH E085

SOLL_Kaffeautomat Kaffeautomat 1 Ganzzahl 21 BH E085

SOLL_Kaffeautomat_Wasseranschluss Kaffeautomat mit fixem Wasseranschluss
 1 Ganzzahl 21 BH E085

SOLL_Wasserspender
 Wasserspender
 1 Ganzzahl 21 BH E085

SOLL_Teewasserkocher
 Teewasserkocher
 1 Ganzzahl 21 BH E085

SOLL_Spiegel
 Spiegel
 1 Ganzzahl 21 BH E085

Sicherheit

SOLL_Videoueberwachung_Aufz Videoüberwachung mit Aufzeichnung
 x x Text 21 BH E085

SOLL_Videoueberwachung_ohneAufz Videoüberwachung ohne Aufzeichnung
 x x Text 21 BH E085

SOLL_Einbruchalarm
 Einbruchalarm
 x x Text 21 BH E085

SOLL_Zutrittskontrolle_Online Elektronische Zutrittskontrolle Online
 x x Text 21 BH E085

SOLL_Zutrittskontrolle_Offline Elektronische Zutrittskontrolle Offline
 x x Text 21 BH E085

Strahlenschutz

SOLL_Strahlenschutz_Wand Strahlenschutz Wand (Bleieinlage) 3.3 Pb Aquiv. mm Dezimalzahl 21 BH E085

SOLL_Strahlenschutz_Tuere Strahlenschutz Türe (Bleieinlage) 1.5 Pb Aquiv. mm Dezimalzahl 21 BH E085

SOLL_Strahlenschutz_Fenster Strahlenschutz Fenster (Bleiäquivalent) 0.7 Pb Aquiv. mm Dezimalzahl 21 BH E085

Schallschutz

SOLL_Schallschutz Schallschutz vorhanden x x Text 21 BH E085

SOLL_Decken-Pendel Decken-Pendel (Medizinisch) x x Text 21 BH E085

Brandschutz

SOLL_Brandschutz_Decke Brandschutz Decke 30 EI Ganzzahl 21 BH E085

SOLL_Brandschutz_Tuere Brandschutz Türe 60 EI Ganzzahl 21 BH E085

SOLL_Brandschutz_Fenster Brandschutz Fenster 30 EI Ganzzahl 21 BH E085

SOLL_Sprinkler Anzahl Sprinklerbrausen 2 Ganzzahl 21 BH E085

SOLL_Feuerloeschposten Feuerlöschposten
 1 Ganzzahl 21 BH E085

SOLL_Handloescher Handlöscher
 1 Ganzzahl 21 BH E085

SOLL_Bedientableau_BMA_RWA Bedientableau Brandmeldeanlage / Rauchwarnanlage
x x Text 21 BH E085

SOLL_Brandmelder Anzahl Brandmelder 2 Ganzzahl 21 BH E085

SOLL_Aut_Brandmelder_Decke Automatische Brandmelder Decke x x Text 21 BH E085

SOLL_Aut_Brandmelder_Hohldecke Automatische Brandmelder Hohldecke x x Text 21 BH E085

SOLL_Aut_Brandmelder_Hohlboden Automatische Brandmelder Hohlboden x x Text 21 BH E085

SOLL_Brandmelder_Handtaster Handtaster Brandmelder
 x x Text 21 BH E085

SOLL_Brandfallsteuerug
 Brandfallsteuerug
 x x Text 21 BH E085

Hinweis: Weitere Spezifikationen zu den Datenfeldern finden Sie in den ausgeblendeten Spalten im XLS

Hinweis: Falls ein Wert nicht ausgefüllt werden kann, weil er nicht existiert, so ist das Dafenfeld mit einem "-" (Bindestrich) zu befüllen

Legende: FP=Fachplaner  UN=Unternehmer  BH=Bauherr

E085: Raumtypenliste gemäss Modelldefinition (KBOB-Dokumenttyp B19001)

(c) CADMEC AG Creative Commons CC BY-SA 4.0 Seite 17 von 30
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Beschreibung Organisation Dokumentation

Bauteil

Identifikation

Bauteil_ID Von der BIM-Erstellungssoftware generierte GUID als Kopie in diesem FeldDF45FHG4 Text RL Bauwerkskennzeichnung 31 FP FAMO E072

Bauteilname Von der BIM-Erstellungssoftware generierter Name als Kopie in diesem FeldSteckdose T15 Text 31 FP FAMO E072

IFC-Klasse IFC-Klasse des Raumes/Umgebungsfläche IFCwall Text Gemäss IFC-Schema 31 FP FAMO E072

Referenz

Geschossreferenz Referenz auf das zugewiesene Geschoss (erfolgt automatisch in CAD)021_OG01 Text Feld "Geschoss_ID" im Datenobjekt "Geschoss" 31 FP FAMO E072

Produktreferenz Referenz auf das zugewiesene Produkt TUR_AUS_Stahlzarge_1500x2200 Text Feld "Bauteiltyp" in Datenobjekt "Produkt" 32 FP FAMO E072

Equipmentreferenz Referenz auf die zugewiesene Equipment vakant Text Feld "Equipment_ID" in Datenobjekt "Equipment" 53 BH E072

Raumreferenz Referenz auf den zugewiesenen Raum 021_OG01_DD058 Text Feld "Raum_ID" in Datenobjekt "Raum" 31 FP FAMO E072

Rasterreferenz Referenz auf den zugewiesenen Gebäuderaster AA01 Text Feld "Raum_ID" in Datenobjekt "Raum" 31 FP FAMO E072

Position

UnterTerrain Bauteil unterhalb Terrain False IfcBoolean TRUE=Ja   FALSE=Nein 22 FM E072

IsExternal Ausserhalb oder Innerhalb des Gebäudes True IfcBoolean TRUE=Ja   FALSE=Nein 22 FP E072

Gebäudeautomation (E436)

Anlagereferenz Referenz auf die zugewiesene Anlage TL0101 Text Feld "Anlage_ID" im Datenobjekt "Anlage" 32 FP FAMO E072

Komponentencode Kennzeichnungscode für Komponenten/Apparate (AKS)FM701 Text RL Bauwerkskennzeichnung 51 FP FAMO E072

Komponenten_ID Kennzeichnungscode für Komponenten/Apparate (AKS)TL001.FM701 Text RL Bauwerkskennzeichnung 51 FP E072

System Eindeutige Kennzeichnung des Systems/Mediums WAS Text Siehe Datenkatalog 32 FP FAMO E072

Projektänderung (E437)

Antragsnummer Antragsnummer der freigegebenen Projektänderung1234 Text gemäss Projektänderungsantrag 31 FP E072

Zustand (E522)

Zustand Zustand des Bauteils Bestand Text Neu, Bestand, Abbruch 32 E072

Reserve Bauteil als Reserve modelliert, aber nicht gebaut JA IfcBoolean JA, NEIN 32 FP E072

Tuer (E530)

Tuernummer Türnummer gemäss Vorgaben Auftraggeber F40_UG01_7103_2 Text 32 FP FAMO E072

Türberzeichnung Türbezeichnung Tür Notausgang Text 32 FP E072

Abschottung (E529)

Schottnummer Herstellerspezifische Nummer des Schotts 123 Text 51 FP E072

Material Material des Schotts GKF Text 51 FP E072

Schliessanlage (E435) Nur bei Bauteilen mit der Deklaration "Schliesszylinder" im Bauteilartenkatalog

Anlagenummer Schliessanlagenummer (Falls nicht identisch mit Anlagecode)DE456 Text 51 FP E072

Zylinderposition Zylinder-ID im Schliessplan P5456987 Text 51 FP E072

Schnittstellen (E531)

Eigentum Wem gehört das Bauteil? M Text V-Vermieter, M-Mieter 52 BH E072

Betreiben Wer betreibt das Bauteil? M Text V-Vermieter, M-Mieter 52 BH E072

Instandhalten Wer haltet das Bauteil instand? V Text V-Vermieter, M-Mieter 52 BH E072

Instandsetzen Wer setzt das Bauteil instand? M Text V-Vermieter, M-Mieter 52 BH E072

Rueckbauen Wer baut das Bauteil zurück nach Ablauf des Mietverhältnisses?V Text V-Vermieter, M-Mieter 52 BH E072

Ausbau Zuordnung zum Ausbau GAB Text GAB/MAB/SAB 32 FP E072

Abnahme

Abnahmedatum Abnahmedatum der Anlage 01.05.2012 Datum (TT.MM.JJJJ) 61 BH E072

Inbetriebsetzungsdatum Inbetriebsetzungsdatum der Anlage 30.04.2014 Datum (TT.MM.JJJJ) 61 BH E072

Hinweis: Weitere Spezifikationen zu den Datenfeldern finden Sie in den ausgeblendeten Spalten im XLS

Hinweis: Falls ein Wert nicht ausgefüllt werden kann, weil er nicht existiert, so ist das Dafenfeld mit einem "-" (Bindestrich) zu befüllen

Hinweis: Die im Modell verorteten Datenfelder müssen im vorgegebenen Pset gemäss RL Bauwerksmodelle platziert werden

Legende: FP=Fachplaner  UN=Unternehmer  BH=Bauherr

FAMO: Alle Fachmodelle (ausgenommen raumbasierte Modelle)

E072: Bauteilliste gemäss Modelldefinition (KBOB-Dokumenttyp B19010)

(c) CADMEC AG Creative Commons CC BY-SA 4.0 Seite 18 von 30
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Beschreibung Organisation Dokumentation

Produkt

Identifikation Bauteiltyp

Bauteiltyp_ID Eindeutige Kennzeichnung  des Bauteiltypen STD_T13_UP Text Definition BAP 32 FP FAMO E073/E392

Bauteilart Eindeutige Kennzeichnung der Bauteilart Steckdose Text RL Bauwerkskennzeichnung 32 FP FAMO E073/E392

Bauteilklasse Eindeutige Kennzeichnung der Bauteilklasse Verteilen Text RL Bauwerkskennzeichnung 32 FP FAMO E073/E392

Fachbereich Zuweisung zum Fachbereich E Text Fachbereichskatalog 32 FP E073/E392

eBKP Zuweisung zu eBKP D01.01 Text eBKP CRB 32 FP FAMO E073/E392

Identifikation Produkt

Produkt_ID Artikelnumer des Herstellers 34.4345.4 Text 52 UN E392

Produktname Artikelname der Herstellers Brand-Absperrklappe Text 52 UN E392

Produkttyp Modelltyp des Produktes BAK160 Text 52 UN E392

URLlibrary Link auf BIM-Library URL 52 UN E392

Referenz

Herstellerreferenz Referenz auf den Hersteller des Produktes CHE-199.199.199 Text Feld "Adress_ID" in Datenobjekt "Partner" 52 UN E392

Unternehmerreferenz Referenz auf den Vertragspartner des Produktes CHE-199.199.199 Text Feld "Adress_ID" in Datenobjekt "Partner" 52 UN E392

Produktabmessung

Laenge Länge des Bauteils (generierte Eigenschaft von CAD-Software)70.31 m Dezimalzahl 0.01 52 UN E392

Breite Breite des Bauteils (generierte Eigenschaft von CAD-Software)123.82 m Dezimalzahl 0.01 52 UN E392

Hoehe Höhe des Bauteils (generierte Eigenschaft von CAD-Software)55.52 m Dezimalzahl 0.01 52 UN E392

Flaeche Fläche des Bauteils (generierte Eigenschaft von CAD-Software)32 m2 Ganzzahl 52 UN E392

Volumen Volumen des Bauteils (generierte Eigenschaft von CAD-Software)22.02 m3 Dezimalzahl 0.01 52 UN E392

Gewicht Gewicht des Bauteils (generierte Eigenschaft von CAD-Software)5 kg Ganzzahl 52 UN E392

Produktinformationen

Baujahr Baujahr 2009 Datum (JJJJ) 52 UN E392

Lebensdauer Empfohlene Lebensdauer aus Sicht des Herstellers 10 Jahr Text 52 UN E392

Seriennummer Seriennummer des Herstellers 012345D Text 52 UN E392

CE-Kennzeichnung CE Kennzeichen gemäss EU-Verordnung CE1234 Text 52 UN E392

Listenpreis Neupreis mit Standardzubehör als Budgetgrundlage 16499 CHF Ganzzahl 52 UN E392

Kaufpreis Kaufpreis mit Standardzubehör als Budgetgrundlage16499 CHF Ganzzahl 61 BH E392

Garantie (E320)

Garantienummer Nummer auf dem Garantieschein 001 52 BM E392

Beginn Garantie Stattermin für Garantie 01.05.2012 Datum (TT.MM.JJJJ) 52 BM E392

Ende Garantie Endtermin der Garantie 30.04.2014 Datum (TT.MM.JJJJ) 52 BM E392

Garantie Vermerk Wichtige Vermerke zur Garantie Verlängerung um 2 Jahre bis 31.12.2021 Text 52 BM E392

Instandhaltung (E532)

Instandhandlungsrelevanz Ist das Bauteil instandhaltungsrelevant? JA IfcBoolean JA, NEIN 41 FP E073

Wartungsvertrag Vertragsnummer des Wartungsvertrages Text 52 UN E392

Wartungspflicht Regelmässige Wartungspflicht gemäss Unternehmer/Hersteller12 Monat Text 52 UN E392

Eichfrist Eichfrist für Messgeräte 12 Monat Text 52 UN E392

Prueffrist Eichfrist für technische Geräte 12 Monat Text 52 UN E392

empfohlene Nutzungsdauer Vom Unternehmer/Hersteller empfohlene Nutzungsdauer10 Jahr Text 52 UN E392

empfohlener Wartungsinterval Vom Unternehmer/Hersteller empfohlener Wartungsinterval10 Jahr Text 52 UN E392

Oberflächen (E434)

Farbe Oberflächenfarbe RAL 4543 Text RAL Katalog 32 FP E392

Oberflaechenmaterial Materialisierung der Produkteoberfläche Verputz Text Kann vom Planer gewählt werden 32 FP E392

Besonderheit Wchtige Besonderheiten der Oberfläche (für Reinigung und Pflege)Abwachbar Memo gemäss Herstellerangaben 52 UN E392

Graffitischutz (E564)

Graffitischutz Oberfläche mit Graffitischutz JA IfcBoolean JA, NEIN 41 FP E073

Schutzprodukt Angewendetes Schutzprodukt auf Oberfläche PERMA-Guard Text 52 UN E392

Datum des Schutzes Datum, an welchem der Schutz aufgetragen bzw. erneuert wurde01.01.2021 Datum 52 UN E392

Ausschreibung (E332)

BKP BKP Position Ausschreibungspaket 232.2 Text BKP-Katalog 41 FP E073

AS_Paket Bezeichnung Ausschreibungspaket Starkstrominstallation Text 41 FP E073

AS_Verantwortlich Ausschreibungsverantwortlicher Firma X Text 41 FP E073

Emisssionen

Waermeabgabe Wärmeabgabe im Normalbetrieb 100 Joule Ganzzahl 52 UN E392

Laermbelastung Lärmbelastung im Normalbetrieb 65 dB Ganzzahl 52 UN E392

Fenster (E533)

Fensterart Fensterart Dreh-Kippfenster Text 32 FP E073

Breite licht Fensterbreite im Licht 1.55 Text 32 FP E073

Hoehe licht Fensterhöhe im Licht 1.85 Text 32 FP E073

Sonnenschutz Eingebauter Sonnenschutz JA IfcBoolean JA, NEIN 32 FP E073

Verdunkelung Eingebaute Verdunklung JA IfcBoolean JA, NEIN 32 FP E073

Tuer (E534)

Türart Türart Drehflügeltüre Text 32 FP E073

Anzahl Fluegel Anzahl Türflügel 1 Text 32 FP E073

Oeffnungsart Öffnungsrichtung Gehflügel DIN-links Text DIN-links, DIN-rechts 32 FP E073

EMA Anschluss an Einbruch- und Überfallmeldeanlage NEIN IfcBoolean JA, NEIN 32 FP E073

ZUKO Anschluss an Zutrittskontrolle NEIN IfcBoolean JA, NEIN 32 FP E073

Interventionseingang Türe als Interventionseingang NEIN IfcBoolean JA, NEIN 32 FP E073

Fluchtwegfunktion Fluchtwegfunktion schliessen Text 32 FP E073

TagNachtsteuerung Anschluss an Tag/Nachtsteuerung NEIN IfcBoolean JA, NEIN 32 FP E073

Türsteuerung Anschluss an Türsteuerung NEIN IfcBoolean JA, NEIN 32 FP E073

Brandfallsteuerung Anschluss an Brandfallsteuerung NEIN IfcBoolean JA, NEIN 32 FP E073

Widerstandsklasse Widerstandsklasse ENV 1627 (Einbruch) WK4 Text ENV 1627 32 FP E073

Spezielle Anforderungen Kurze Beschreibung der Türe Memo 32 FP E073

Breite licht Türbreite im Licht (nutzbare Breite) 0.98 m Dezimalzahl 0.01 32 FP E073

Hoehe licht Türhöhe im Licht (nutzbare Höhe) 2.12 m Dezimalzahl 0.01 32 FP E073

Tuerschliesser Türe hat einen Türschliesser X Text 32 FP E073

Schliessart Schliessungsart der Türe mechanisch Text mechanisch/elektrisch 32 FP E073

Bodenbelag (E537)

Rutschsicherheitswert Rutschsicherheit des Bodens R10 Text 32 FP E073

Doppelboden Doppelboden JA IfcBoolean JA, NEIN 32 FP E073

Sockelleiste Material der Sockelleiste, falls vorhanden Holz Text Kann vom Planer gewählt werden 32 FP E073

Bodenbelastbarkeit Bodenbelastbarkeit Bodenaufbau inkl. Bodenbelag 500 kg/m2 Ganzzahl 32 FP E073

Reinigung (E535)

Abwachbar Produkt ist abwachbar JA IfcBoolean JA, NEIN 52 UN E392

Demontierbar Produkt ist demontiertbar JA IfcBoolean JA, NEIN 52 UN E392

Glasflaeche Glasfläche pro Bauteil (nur 1x gerechnet) 5.55 m2 Dezimalzahl 0.01 52 UN E392

Brandschutz (E536)

Feuerwiderstandsklasse Feuerwiderstandsklasse nach VKF/DIN EN 13501-2 REI90 Text DIN EN 13501-2 32 FP E073

Schallschutz

Schalldaemmungmass Schalldämmvermögen eines Produktes 35 dB Dezimalzahl 52 UN E392

Strahlenschutz

Strahlenschutz Strahlenschutzwert des Produktes 3.3 Pb Aquiv. mm Dezimalzahl 52 UN E392

Wärmeschutz

U-Wert Wärmedurchgangskoeffizient eines Produktes Text 52 UN E392

G-Wert Gesamtenergiedurchlassgrad Text 52 UN E392

(c) CADMEC AG Creative Commons CC BY-SA 4.0 Seite 19 von 30
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Beschreibung Organisation Dokumentation

Schliessanlage (E538)

Schliesszylinder Einbaute mit Schliesszylinder JA IfcBoolean JA, NEIN 32 FP E073

Schliessart Art der Schliessung mechanisch Text mechanisch, elektronisch, mechatronisch 51 FP E073

Zylinderart Art des Zylinders Dopppelzylinder Text 51 FP E073

Energielast (E539)

Energielast Elektrisch Elektrische Energielast der Apparates 2 kW Ganzzahl 52 UN E392

Energielast Thermisch Thermische Energielast der Apparates 2 kW Ganzzahl 52 UN E392

Elektroanschluss (E540)

Spannung Elektroanschluss, Spannung 230 V Text 52 UN E392

Strom Elektroanschluss, max. Strom 3.4 A Dezimalzahl 52 UN E392

Anschlusstyp Elektroanschlusstyp 1L+N+PE Text 52 UN E392

Anschlussart Fest- oder Steckbar Apparatekabel Text 52 UN E392

Anschluss USV Spezialanschluss USV Nein Text 52 UN E392

Anschluss Notstrom Spezialanschluss Notstrom Nein Text 52 UN E392

Statik (E402)

Tragend Tragfähigkeit des Bauteiltypen JA IfcBoolean JA, NEIN 41 FP E193 E073

Material Material der Wand Beton Text Beton, Backstein, Leichtbau, etc. 41 FP E193 E073

Einzellast Max. Einzellast 3.4 t Dezimalzahl 41 FP E073

Streckenlast Gleichmässige Belastung eines Bauteils zwischen 2 Punkte3000 N/m2 Ganzzahl 41 FP E073

Flaechenlast Gleichmässige Belastung eines Bauteils über eine Fläche3000 N/m2 Ganzzahl 41 FP E073

Tragwerk (E541)

Bewehrungsgehalt Bewehrungsgehalt vom Stahlbeton 120 Text 41 FP E073

Betontyp Betontyp C 30/37 Text 41 FP E073

Schalungstyp Schalungstypen für eine Betonoberfläche Typ 1 Text 41 FP E073

HLKS-Leitungen

DN Nennweite eines Rohres gemäss EN ISO 6708 DN10 DN Text EN ISO 6708 51 FP E073

Durchmesser_aussen Durchmesser aussen 30 mm Ganzzahl 51 FP E073

Daemmung Stärke der Dämmung 9 mm Ganzzahl 51 FP E073

Kabine

Anzahl_Personen Max. Personenbelegung 12 Ganzzahl 32 FP E073

Hinweis: Weitere Spezifikationen zu den Datenfeldern finden Sie in den ausgeblendeten Spalten im XLS

Hinweis: Falls ein Wert nicht ausgefüllt werden kann, weil er nicht existiert, so ist das Dafenfeld mit einem "-" (Bindestrich) zu befüllen

Hinweis: Die im Modell verorteten Datenfelder müssen im vorgegebenen Pset gemäss RL Bauwerksmodelle platziert werden

Legende: FP=Fachplaner  UN=Unternehmer  BH=Bauherr

FAMO: Alle Fachmodelle (ausgenommen raumbasierte Modelle)

E073: Bauteiltypenliste gemäss Modelldefinition (KBOB-Dokumenttyp B19017)

E392: Produktliste gemäss Modelldefinition (KBOB-Dokumenttyp B19017)
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Beschreibung Organisation Dokumentation

Anlage

Identifikation

Anlagecode Kennzeichnungscode für Anlagen TL001 Text RL Bauwerkskennzeichnung 32 FP E074

Anlage_ID Eindeutige Kennzeichnung der Anlage 021_OG01_DD058_TL001 Text RL Bauwerkskennzeichnung 32 FP E074

Anlagename Technische Bezeichnung der Anlage Lüftungsanlage Aussenluft 1 Text RL Bauwerkskennzeichnung 32 FP E074

Anlageart Art der Anlage Lüftungsanlage Text RL Bauwerkskennzeichnung 32 FP E074

eBKP Zuweisung zu eBKP D01.01 Text eBKP CRB 32 FP E074

Fabrikat Fabrikat der Anlage 7 Air Text 52 UN E074

Anlagetyp Typ der Anlagen SK6-13 Text 52 UN E074

Referenz

Equipmentreferenz Referenz auf die zugewiesene Equipment CHE-199.199.199 Text Feld "Equipment_ID" in Datenobjekt "Equipment" 53 BH E074

Unternehmerreferenz Referenz auf den Ersteller der Anlage CHE-199.199.199 Text Feld "Adress_ID" in Datenobjekt "Partner" 53 BH E074

Servicestellereferenz Referenz auf die verantwortliche Servicestelle CHE-199.199.199 Text Feld "Adress_ID" in Datenobjekt "Partner" 52 UN E074

Standortreferenz Referenz auf den Standort, in dem die Anlage steht S1234 Text Feld "Adress_ID" in Datenobjekt "Partner" 52 UN E074

Raumreferenz Referenz auf den Raum, in dem die Zentrale steht S1234.G12345.OG01.OG01002 Text Feld "Adress_ID" in Datenobjekt "Partner" 52 UN E074

Energielast (E542)

Energielast Elektrisch Elektrische Energielast der Apparates 10 kW Ganzzahl 52 UN E074

Energielast Thermisch Thermische Energielast der Apparates 10 kW Ganzzahl 52 UN E074

Technische Daten (E543)

Kaeltemittelart Art des Kältemittels Propan Text 52 UN E074

Kaeltemittelmenge Menge des Kältemittels 100 Liter Ganzzahl 52 UN E074

Ausschreibung (E521)

BKP BKP Position Ausschreibungspaket 232.2 Text BKP-Katalog 41 FP E074

AS_Paket Bezeichnung Ausschreibungspaket Starkstrominstallation Text 41 FP E074

AS_Verantwortlich Ausschreibungsverantwortlicher Firma X Text 41 FP E074

Garantie (E168)

Garantienummer Nummer auf dem Garantieschein 001 52 BM E074

Beginn Garantie Stattermin für Garantie 01.05.2012 Datum (TT.MM.JJJJ) 52 BM E074

Ende Garantie Endtermin der Garantie 30.04.2014 Datum (TT.MM.JJJJ) 52 BM E074

Garantie Vermerk Wichtige Vermerke zur Garantie Verlängerung um 2 Jahre bis 31.12.2021 Text 52 BM E074

Abnahme (E544)

Abnahmedatum Abnahmedatum der Anlage 01.05.2012 Datum (TT.MM.JJJJ) 53 BH E074

Inbetriebsetzungsdatum Inbetriebsetzungsdatum der Anlage 30.04.2014 Datum (TT.MM.JJJJ) 53 BH E074

Instandhaltung (E545)

Instandhandlungsrelevanz Ist das Bauteil instandhaltungsrelevant? JA IfcBoolean JA, NEIN 41 FP E074

Wartungsvertrag Vertragsnummer des Wartungsvertrages Text 52 UN E074

Wartungspflicht Regelmässige Wartungspflicht gemäss Unternehmer/Hersteller12 Monat Text 52 UN E074

Eichfrist Eichfrist für Messgeräte 12 Monat Text 52 UN E074

Prueffrist Eichfrist für technische Geräte 12 Monat Text 52 UN E074

empfohlene Nutzungsdauer Vom Unternehmer/Hersteller empfohlene Nutzungsdauer10 Jahr Text 52 UN E074

empfohlener Wartungsinterval Vom Unternehmer/Hersteller empfohlener Wartungsinterval10 Jahr Text 52 UN E074

Hinweis: Weitere Spezifikationen zu den Datenfeldern finden Sie in den ausgeblendeten Spalten im XLS

Hinweis: Falls ein Wert nicht ausgefüllt werden kann, weil er nicht existiert, so ist das Dafenfeld mit einem "-" (Bindestrich) zu befüllen

Legende: FP=Fachplaner  UN=Unternehmer  BH=Bauherr

E074: Anlageliste gemäss Modelldefinition (KBOB-Dokumenttyp B19004)

(c) CADMEC AG Creative Commons CC BY-SA 4.0 Seite 21 von 30
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Beschreibung Organisation Dokumentation

Adressen

Fachplaner

Adresscode Kennzeichnungscode der Firma CHE-199.199.199 Text UID/MWST-Nr. (siehe www.uid.admin.ch) 31 PM E078

Adress_ID Eindeutige Kennzeichnung der Firma CHE-199.199.199 Text UID/MWST-Nr. (siehe www.uid.admin.ch) 31 PM E078

Firmenname Firmenname der Firma Muster AG Text 31 PM E078

Strasse Strasse der Firma (Sitz) Beispielstrasse 12 Text 31 PM E078

PLZ Postleitzahl der Firma (Sitz) 9534 Text 31 PM E078

Ort Ort der Firma  (Sitz) Mustertal Text 31 PM E078

Land Land der Firma (Sitz) CH Text Landeskürzel 31 PM E078

Firmen-URL Adresse der Website www.muster.ch Text 31 PM E078

Adresstyp Zuweisung der Adresse auf Adresstyp Fachplaner Text Fachplaner 31 PM E078

Unternehmer

Adress_ID Eindeutige Kennzeichnung der Firma CHE-199.199.199 Text UID/MWST-Nr. (siehe www.uid.admin.ch) 41 PM E078

Firmenname Firmenname der Firma Muster AG Text 41 PM E078

Strasse Strasse der Firma (Sitz) Beispielstrasse 12 Text 41 PM E078

PLZ Postleitzahl der Firma (Sitz) 9534 Text 41 PM E078

Ort Ort der Firma  (Sitz) Mustertal Text 41 PM E078

Land Land der Firma (Sitz) CH Text Landeskürzel 41 PM E078

Firmen-URL Adresse der Website www.muster.ch Text 41 PM E078

Adresstyp Zuweisung der Adresse auf Adresstyp Unternehmer Text Unternehmer 41 PM E078

Hersteller

Adress_ID Eindeutige Kennzeichnung der Firma CHE-199.199.199 Text UID/MWST-Nr. (siehe www.uid.admin.ch) 52 PM E078

Firmenname Firmenname der Firma Muster AG Text 52 PM E078

Strasse Strasse der Firma (Sitz) Beispielstrasse 12 Text 52 PM E078

PLZ Postleitzahl der Firma (Sitz) 9534 Text 52 PM E078

Ort Ort der Firma  (Sitz) Mustertal Text 52 PM E078

Land Land der Firma (Sitz) CH Text Landeskürzel 52 PM E078

Firmen-URL Adresse der Website www.muster.ch Text 52 PM E078

Adresstyp Zuweisung der Adresse auf Adresstyp Hersteller Text Hersteller 52 PM E078

Servicestellen

Adress_ID Eindeutige Kennzeichnung der Firma CHE-199.199.199 Text UID/MWST-Nr. (siehe www.uid.admin.ch) 52 PM E078

Firmenname Firmenname der Firma Muster AG Text 52 PM E078

Strasse Strasse der Firma (Sitz) Beispielstrasse 12 Text 52 PM E078

PLZ Postleitzahl der Firma (Sitz) 9534 Text 52 PM E078

Ort Ort der Firma  (Sitz) Mustertal Text 52 PM E078

Land Land der Firma (Sitz) CH Text Landeskürzel 52 PM E078

Firmen-URL Adresse der Website www.muster.ch Text 52 PM E078

Adresstyp Zuweisung der Adresse auf Adresstyp Servicestelle Text Servicestelle 52 PM E078

Weitere (Behörden, Nachbarn etc.)

Adress_ID Eindeutige Kennzeichnung der Firma CHE-199.199.199 Text UID/MWST-Nr. (siehe www.uid.admin.ch) 52 PM E078

Firmenname Firmenname der Firma Muster AG Text 52 PM E078

Strasse Strasse der Firma (Sitz) Beispielstrasse 12 Text 52 PM E078

PLZ Postleitzahl der Firma (Sitz) 9534 Text 52 PM E078

Ort Ort der Firma  (Sitz) Mustertal Text 52 PM E078

Land Land der Firma (Sitz) CH Text Landeskürzel 52 PM E078

Firmen-URL Adresse der Website www.muster.ch Text 52 PM E078

Adresstyp Zuweisung der Adresse auf Adresstyp Servicestelle Text Behörde, Nachbar 52 PM E078

Hinweis: Weitere Spezifikationen zu den Datenfeldern finden Sie in den ausgeblendeten Spalten im XLS

Hinweis: Falls ein Wert nicht ausgefüllt werden kann, weil er nicht existiert, so ist das Dafenfeld mit einem "-" (Bindestrich) zu befüllen

Legende: FP=Fachplaner  UN=Unternehmer  BH=Bauherr  PM=Projektmanagement/Gesamtleitung

E078: Adressliste gemäss Modelldefinition (KBOB-Dokumenttyp O02004)

(c) CADMEC AG Creative Commons CC BY-SA 4.0 Seite 22 von 30
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Beschreibung Organisation Dokumentation

Equipment

Identifikation

Equipmentcode Kennzeichnungscode für Equipments vakant Text Wird vom Auftraggeber vergeben 52 BH X

Equipment_ID Eindeutige Kennzeichnung des Equipments vakant Text RL Bauwerkskennzeichnung 52 BH X

Equipmentname Name/Bezeichnung des Equipments Equipment A Text Wird vom Auftraggeber vergeben 52 BH X

Equipmentart Art des Equipments Brandschutzklappe Text Anlagearten oder Bauteilartenkatalog 52 BH X

Wartung

Wartungsvertrag Hat einen Wartungvertrag 1 IfcBoolean 1 = ja, 0 = nein 53 BH X

Wartungsintervall Wartungsintervall 61 BH X

Wartungsplan Wartungsplan 61 BH X

Wartungshandbuch Wartungshandbuch 61 BH X

Wartungsnummer Wartungsnummer 61 BH X

Wartungsbezeichnung Wartungsbezeichnung 61 BH X

Wartungskosten Wie hoch sind die bisherigen addierten Wartungskosten? 61 BH X

Letzte Wartung Letzte Wartung 61 BH X

InaktivStart Von wann eine Anlage inaktiv ist. Text 61 BH X

InaktivEnd Bis wann eine Anlage inaktiv ist. Text 61 BH X

Verantwortlicher Verantwortliche Person Adrian Müller Text 61 BH X

Zuordnung Zuständiger Fachbereich / Werkstatt Ökonomie Text 61 BH X

Servicestellecode Verantwortliche Servicestelle für die Wartung und InstandhaltungCHE-199.199.199 Text UID/MWST-Nr. (siehe www.uid.admin.ch) 53 BH X

Betriebskosten

Nutzungsdauer Theoretische Nutzungsdauer in Jahren 8 Jahre Ganzzahl 61 BH X

Ersatzjahr Theoretisches Ersatzjahr 2009 Datum (JJJJ) 61 BH X

Status 61 BH X

Amortisation 61 BH X

IH-Jahreskosten Grenzwert für max Instandhaltungskosten pro Kalenderjahr2000 CHF Ganzzahl 61 BH X

IH-Jahreskosten MAX Grenzwert für max Instandhaltungskosten über gesamte Lebensdauer5000 CHF Ganzzahl 61 BH X

IH-Gesamtkosten Summe aller Instandhaltungskosten, wird automatisch berechnet2400 CHF Ganzzahl 61 BH X

Unterhaltskonto Kostenträger der Unterhaltsleistungen, Defaultwert für Tätigkeiten6300 Text 61 BH X

Bewertung Bewertung 61 BH X

Maengelbeschreibung Maengelbeschreibung 61 BH X

Lebensdauer Lebensdauer 61 BH X

Verfuegbarkeit Zu wieviel % muss die Anlage verfügbar sein? 61 BH X

Priorisierung Wie wichtig ist die Anlage Priorisierung für Austausch? 61 BH X

Verbrauchsmaterial Freitext Angaben zum Verbrauchsmaterial 61 BH X

Kostenstelle Kostenstelle des Kostenträgers 7520 Text 61 BH X

Datum

Anschaffung Anschaffungsdatum 31.12.2000 Datum (TT.MM.JJJJ) 53 BH X

Inbetriebsetzung Inbetriebnahmedatum 31.12.2000 Datum (TT.MM.JJJJ) 53 BH X

Abnahme Abnahmedatum gemäss Abnahmeprotokoll 31.12.2000 Datum (TT.MM.JJJJ) 53 BH X

Ausserbetriebsetzung Ausserbetriebsetzungs- oder Verschrottungsdatum 31.12.2000 Datum (TT.MM.JJJJ) 53 BH X

Status Status der Verwendung Aktiv Text 53 BH X

Hinweis: Weitere Spezifikationen zu den Datenfeldern finden Sie in den ausgeblendeten Spalten im XLS

Hinweis: Falls ein Wert nicht ausgefüllt werden kann, weil er nicht existiert, so ist das Dafenfeld mit einem "-" (Bindestrich) zu befüllen

Legende: FP=Fachplaner  UN=Unternehmer  BH=Bauherr

(c) CADMEC AG Creative Commons CC BY-SA 4.0 Seite 23 von 30
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Beschreibung Organisation Dokumentation

Reservefelder

Reservefelder pro Datenobjekt

Reservefeld 1 Reservefeld für weitere Daten Text 32 FP

Reservefeld 2 Reservefeld für weitere Daten Text 32 FP

Reservefeld 3 Reservefeld für weitere Daten Text 41 FP

Reservefeld 4 Reservefeld für weitere Daten Text 41 FP

Reservefeld 5 Reservefeld für weitere Daten Text 41 FP

Reservefeld 6 Reservefeld für weitere Daten Text 52 UN

Reservefeld 7 Reservefeld für weitere Daten Text 52 UN

Reservefeld 8 Reservefeld für weitere Daten Text 52 UN

Reservefeld 9 Reservefeld für weitere Daten Text 52 UN

Reservefeld 10 Reservefeld für weitere Daten Text 52 UN

(c) CADMEC AG Creative Commons CC BY-SA 4.0 Seite 24 von 30
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DTC DOKUMENTARTEN ERGÄNZUNG FORMAT QUALITÄT DOKUMENTATION SIA-PHASEN FACHBEREICHE
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O Organisation und Administration
O02 Projektmanagement

O02001 Projektauftrag X X X X X X X X X X X X X X

O02002 Projekthandbuch X X X X X X X X X X X X X X

O02004 Adressverzeichnis Projektorganisation X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

O02007 Projektstatusbericht X X X X X X X X X X X X X X

O02010 Projektänderungsantrag X X X X X X X X X X X X X X

O03 Betriebsorganisation

O03001 Pflichtenheft SiBe Brandschutz X X X X X X X X

O04 Qualitätsmanagement

O04001 Risikoanalyse X X X X X X X

O04002 PQM-Konzept/Handbuch X X X X X X X X X X X X

O04002 Qualitätssicherungskonzept BS (inkl.
Dokumentationskonzept) X X X X X X

O04003 PQM-Vereinbarung X X X X X X X X X X X

O04005 PQM-Prüfnachweis X X X X X X

O04005 Protokoll Begehung (gemäss
Qualitätssicherungskonzept) X X X X X

O04052 Wartungscheckliste X X X X X X X X X X X X

O05 Informationsmanagement

O05004 Konzept für Revisionsunterlagen Brandschutz X X X X X X

O06 Termine .

O06001 Terminplan X X X X X X X X X X X X X X X X

O07 Einsatzpläne

O07002 Reinigungseinsatzplan X X X X X

O07003 Wartungsplan Empfehlung des Herstellers X X X X X X X X X X X X X X X X

O08 Dokumentenverzeichnisse

O08001 Dokumentenverzeichnis X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

O08002 Planverzeichnis X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

O10 Korrespondenz und Protokolle

O10001 Sitzungsprotokoll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

O10002 Übergabeprotokoll Bewirtschaftung X X X X X X X X X

O10005 Pendenzenliste X X X X X X X X X X X X X X X X X X

O10006 Projektänderungsverzeichnis X X X X X X X X X X X X X X

O10011 Wichtige Korrespondenz X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

O10012 Mängelrüge X X X X X X X X X

O14 Bewilligungen

O14001 Bewilligungen X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

O14014 Bewilligungen Behörde X X X X X X X

O14015 Baubewilligung mit Beilagen X X X X X X X

O14050 Auflagen Behörde zur Baubewilligung und zyklischen Kontrolle im Betrieb (Feuerschau) X X X X X X X

O14050 Spezielle Auflagen X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

O15 Technische Protokolle

O15001 Vorabnahmeprotokoll X X X X x X X X X X X X X X X X X X

O15002 Abnahmeprotokoll X X X X X X X X X X X X X X X X X

O15003 Protokoll integrale Tests X X X X X X X

O15004 Inbetriebnahmeprotokoll X X X X X X X X X X X X X X X X

O15005 Mängelliste X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

O15006 Inspektionsprotokoll X X X X X X X X X

O15010 Schlussprotokoll X X X X X X X

O15012 Instandsetzungsprotokoll X X X X X X X X X

O15013 Installationsattest X X X X X X X X X X

O16 Journale

O16001 Baujournal X X X X X X X X

O16007 Gebäudekontrollbuch X X X X X X X

K Kosten und Verträge
K01 Kostenplanung

K01001 Grobkostenschätzung (GKS) X X X X X X

K01002 Kostenschätzung (KS) X X X X X X X

K01003 Kostenvoranschlag (KV) X X X X X X X

K01004 Budgetänderungen / KV-Mutationen X X X X X X X X X X

K01005 Kostenstudie X X X X X X X X X

K01007 Betriebs-/Nutzungskostenplan X X X X X X X X X X X X X X X X X X

K01009 Kreditbewilligung X X X X X X X X X X X X X X

K01017 Wirtschaftlichkeitsnachweis X X X X X X X X X X X X X X X X

K01018 Finanzierbarkeitsnachweis X X X X X X X X X X X X X X X X

K02 Ausschreibungsunterlagen

K02001 Ausschreibung X X X X X X X X X X X X X X X X X X

K02002 Submitentenliste X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

K02003 Angebot X X X X X X X X X X X X X X X X X X

K02006 Vergabedokument X X X X X X X X X X X X X X X X X X

K02008 Bonitätsnachweis X X X X X X X X X X X X X X X X X X

K02009 Ausschreibungspublikation X X X X X X X X X X X X X X X X X X

K02011 Submissionsprogramm X X X X X X X X X X X X

K03 Vertragsunterlagen

K03001 Bestellung X X X X X X X X X X X X X X X X X X

K03002 Auftrag X X X X X X X X X X X X X X X X X X

K03003 Werkvertrag X X X X X X X X X X X

K03004 Nachtrag X X X X X X X X X X X X X X X X X X

K03006 Erfüllungsgarantie X X X X X X X X X X X X

K03007 Service-/Wartungsvertrag X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

K03008 Solidarbürgschaft X X X X X X X X X X X X

K03008 Einfache Bürfgschaft X X X X X X X X X X X X

K03008 Bankgarantie X X X X X X X X X X X X

K03011 Planervertrag X X X X X X X X X X X X X X X X

K04 Kostenüberwachung

K04002 Finanzrapport Bauherr X X X X X X X X X X X X X X X
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K04003 Zahlungsplan X X X X X X X X X X X X X X X

K05 Rechnungsunterlagen

K05002 Leistungsrapport X X X X X X X X X X X X X X X X

K05003 Lieferschein X X X X X X X X X X X X X X X X

K05005 Zahlungsbeleg X X X X X X X X X X X X X X X X

K06 Kostenabrechnung

K06007 Schlussrechnung X X X X X X

K07 Garantieunterlagen

K07001 Garantieschein X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

K07002 Systemgarantie X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

K07003 Garantieverlängerung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

K09 Versicherungspolicen

K09001 Bauzeitversicherungspolice X X X X X X X

K09002 Bauherrenhaftpflichtspolice X X X X X X X

K09003 Bauwesenversicherungspolice X X X X X X X

K09004 Gebäudeversicherungspolice X X X X X X X

B Beschriebe und Konzepte
B02 Grundstücksinformationen

B02101 Grundbuchauszug X X X X X X X X X

B02102 Altlastenkataster X X X X X X X X X

B02104 Gefahrenkataster X X X X X X X X X

B02202 Geschossliste X X X X X X X X X X X X X

B03 Pflichtenhefter

B03001 Projektdefinition X X X X X X X

B03003 Projektpflichtenheft X X X X X X X X

B03004 Wettbewerbsprogramm X X X X X X X X

B05 Analysen und Studien

B05007 Schadstoffanalyse X X X X X X X

B05008 Altlastenanalyse X X X X X X

B05009 Bestandsaufnahme mit Risikobetrachtung und Mängelprotokoll (Gefahrenkataster) X X X X X X

B05012 Nachhaltigkeitsanalyse X X X X X X

B05050 RWA-Machbarkeitsprüfung X X X X X X

B05102 Energiebilanz X X X X X X X X X

B06 Gutachten

B06000 Gutachten Weitere Gutachten X X X X X X X X X X

B06001 Geologisches Gutachten X X X X X X X X X X

B06002 Lärmschutzgutachten X X X X X X X X X

B06005 Erdbebengutachten X X X X X X X X X X

B06006 Denkmalpflegerisches Gutachten X X X X X X X X

B06008 Bauphysikalisches Gutachten X X X X X X X X X X

B07 Nachweise

B07001 Energienachweis X X X X X X X X X X X X

B07001 Systemnachweis nach SIA 380/1 X X X X X X X X X X

B07001 Einzelbauteilnachweis nach SIA 380/1 X X X X X X X X X X

B07002 Statischer Nachweis X X X X X X X X X X

B07004 Brandschutznachweis X X X X X X X X X X

B07005 Funktionsnachweis / Zertifikat Bauteile X X X X X X X X X X X X X X X X X X

B07006 Nachhaltigkeitsnachweis X X X X X X X X X X

B07007 Akustiknachweis X X X X X X X X X X

B07007 Schallschutznachweis nach SIA 181 X X X X X X X X X X

B07008 Schulungsnachweis X X X X X X X X X X X X X X X X X

B07009 Wärme- und Feuchteschutznachweis nach SIA 180 X X X X X X X X X X

B10 Nutzungskonzepte

B10001 Nutzungskonzept X X X X X X X X X X

B10002 Raumprogramm X X X X X X X X X X

B11 Betriebskonzepte

B11101 IGM-Konzept X X X X X X X X X X

B11112 Evakuationskonzept X X X X X X X X X

B11201 KGM-Konzept X X X X X X X X X X

B11301 TGM-Konzept X X X X X X X X X X

B12 Fachkonzepte

B12003 Raumbuch X X X X X X X

B12004 Material- und Farbkonzept X X X X X X X

B12005 Bauteilbeschrieb X X X X X X X X X X X X X X X X X X

B12006 Anlage- und Gebäudetechnikkonzept X X X X X X X X X X

B12010 Schnittstellenpapier X X X X X X X X X X X X X

B12011 Konzept Baustellenlogistik X X X X X X X

B12012 Unterlagen für Integrale Tests (Zonenpläne, Prüfblätter, Ablaufprogramm) X X X X X X X X

B12203 Baubeschrieb X X X X X X X

B12205 Beleuchtungskonzept X X X X X X X X X X

B12208 Architekturkonzept X X X X X X X

B12209 Mobiliarkonzept X X X X X X X

B12211 Signaletikkonzept X X X X X X X X X

B12301 Statik-/Konstruktionskonzept X X X X X X X X

B12303 Erdbebenkonzept X X X X X X X X

B12404 HLK-Konzept X X X X X X X X X X

B12405 Sanitärkonzept X X X X X X X X X X

B12601 Elektrokonzept X X X X X X X X X X

B12701 MSRL-Konzept X X X X X X X X X X

B12702 Messkonzept X X X X X X X X X X

B12805 RWA-Grobkonzept X X X X X X

B12805 RDA-Grobkonzept X X X X X X

B12805 RWA-Detailkonzept bzw. Schlussbericht, ggf. mit Simulationen (Brandschutznachweise) X X X X X X X

B12805 RDA-Detailkonzept bzw. Schlussbericht, ggf. mit Simulationen (Brandschutznachweise) X X X X X X X

B12805 Revidiertes RWA-Konzept X X X X X X

B12805 Revidiertes RDA-Konzept X X X X X X

B12806 Konzept Brandsicherheit auf der Baustelle (auf Verlangen der Behörde, wenn Umbau unter Weiternutzung)X X X X X X X

B12807 Sicherheitskonzept X X X X X X X X X X X X X

B12808 Brandschutzkonzept X X X X X X X X X X

B13 Vereinbarungen und Erklärungen

B13001 Nutzungsvereinbarung X X X X X X X X X X X X X X X X X X

B13002 Konformitätserklärung X X X X X X X X X X X X X X X X
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B13002 Übereinstimmungserklärung Brandschutz X X X X X X X X

B15 Simulationen und Messungen

B15000 Simulationsbericht X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

B15100 Messprotokoll X X X X X X X X X X X X X X X

B17 Berichte

B17017 Vorprüfungsbericht X X X X X X

B17012 Fotodokumentation X X X X X X X X X X X X X X X X

B18 Anleitung

B18002 Montageanleitung X X X X X X X X X X X X X X X X X

B18003 Betriebsanleitung X X X X X X X X X X X X X X X X X

B18004 Wartungsanleitung X X X X X X X X X X X X X X X X X

B18005 Pflegeanleitung X X X X X X X X X X X X X X X X X

B18006 Anlagen- und Funktionsbeschrieb X X X X X X X X X X X X X X X X

B18007 Hersteller- und Lieferantenangaben X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

B18009 Betriebsvorschriften X X X X X X X X X X X X X X X X

B18010 Wartungsvorschriften X X X X X X X X X X X X X X X X

B18011 Störungsbehebungsanleitung X X X X X X X X X X X X X X X X X

B18012 Apparatebeschrieb X X X X X X X X X X X X X X X X

B18071 Nutzerhandbuch X X X X X X X X X X X X X X X X

B19 Technische Verzeichnisse

B19001 Raumliste X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

B19001 Raumtypenliste X X X X X X X X X X X X X X

B19001 Arbeitsplatzliste X X X X X X X X X X X X X

B19002 Türliste X X X X X X X X X X X X X X

B19004 Anlageliste X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

B19004 Equipmentliste X X X X X X X X

B19005 Mobiliarliste X X X X X X X X X X X

B19006 Ersatzteilliste X X X X X X X X X X X X X X X X X X

B19007 Schliessplan X X X X X X X

B19008 Datenpunktliste X X X X X X X X X X X X X X

B19009 Produktedatenblatt X X X X X X X Ar X X X X X X X X X

B19009 Anlagedatenblatt X X X X X X X X X X X X X X X X X

B19010 Bauteilliste X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

B19011 Brandschottliste X X X X X X X

B19012 Betriebsmittelliste X X X X X X X X X X X X X X

B19013 Gefahrenstoffliste X X X X X X X X X

B19014 Produktdeklaration X X X X X X X X X X X X X X X

B19015 Türblatt X X X X X X X X X X

B19017 Produktliste X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

V Visualisierungen
V02 übergeordnete Pläne

V02002 Katasterplan X X X X X X X X X X

V02003 Vermessungsplan X X X X X X X X X X X

V02005 Situationsplan X X X X X X X X X X X

V02011 Modelldaten X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

V03 Studienpläne

V03001 Studienplan X X X X X X X X X X X X

V03002 Wettbewerbsplan X X X X X X X X X X X X

V07 Pläne Architektur und Konstruktion

V07001 Umgebungsplan X X X X X X X X X X X X

V07002 Werkleitungsplan X X X X X X X X X X X X

V07003 Entwässerungsplan X X X X X X X X X X X X

V07102 Grundrissplan X X X X X X X X X X X X

V07103 Schnittplan X X X X X X X X X X X X

V07104 Ansichtsplan X X X X X X X X X X X X

V07105 Detailplan 1:20 von … X X X X X X X X X X X X X X X X

V07105 Detailplan 1:5 von …

V07106 Fassadendetailplan X X X X X X X X X X X X

V07107 Kanalisationsplan X X X X X X X X X X X X

V07108 Sparrenlage X X X X X X X X X X X X

V07109 Küchenplan X X X X X X X X X X X X X

V07110 Baugrubenplan X X X X X X X X X X

V07112 Möblierungs- und Einrichtungsplan X X X X X X X X X X X X

V07112 Arbeitsplatzlayoutplan X X X X X X X X X X X X

V07201 Fundationsplan X X X X X X X X X X X

V07202 Bewehrungsplan X X X X X X X X

V07205 Schalungsplan X X X X X X X X

V07208 Stahlbauplan X X X X X X X X

V07211 Eisenliste X X X X X X X X

V08 Pläne Technik

V08001 Koordinationsplan X X X X X X X X X X X X

V08002 Aussparungsplan X X X X X X X X X X X X X

V08003 Apparateplan X X X X X X X X X X X X

V08004 Installationsplan X X X X X X X X X X X X

V08005 Einlegeplan X X X X X X X X X X X X

V08006 Detailplan X X X X X X X X X X X X X

V08007 Layoutplan X X X X X X X X X X X X X X X

V08008 Technikzonenplan X X X X X X X X X X X X X X

V08021 Prinzipschema X X X X X X X X X X X X X X X X X

V08022 Elektroschema X X X X X X X X X X X X

V08023 Apparateschema X X X X X X X X X X X X X

V08024 R+I Schema X X X X X X X X X X X X X X

V08025 Funktionsmatrix X X X X X X X X X X X X X X

V08027 Strangschema X X X X X X X X X X X X X X X

V09 Pläne Sicherheit

V09002 Sicherheitszonenplan X X X X X X X X X X X X X X

V09003 Sprinklerzonenplan X X X X X X X X X X X

V09004 Brandschutzplan X X X X X X X X X X X X

V09005 Brandmeldeplan X X X X X X X X X

V09006 Brandfallsteuerungsmatrix X X X X X X X X X

V09007 Brandschottplan X X X X X X X X

V09009 Feuerwehreinsatzplan inkl. Gefahrenstoffliste X X X X X X X X X

V09101 Fluchtwegplan X X X X X X X X X

V09102 Evakuationsplan X X X X X X X X X

V11 Bewirtschaftungspläne
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V11001 Grundrissplan CAFM X X 3B X X X X

V11002 Bewirtschaftungsplan X X X X X X

V11303 Fluchtwegplan X X X X X X

V11304 Brandmeldezonenplan X X X X X X

V11305 Sprinklerzonenplan X X X X X X

V11306 Evakuationsplan X X X X X X

Der Lieferumfang orientiert sich einerseits an den fachlichen und gesetzlichen Bestimmungen, welche der Beauftragte zu gewährleisten hat, sowie den Mindestanforderungen des 

Auftraggebers. Der Beauftragte hat dem Auftraggeber über den beiliegenden «Dokumentartenkatalog» einen Vorschlag für die finale Dokumentation zu unterbreiten. Der Vorschlag wird 

vom Auftraggeber geprüft und freigegeben

Die digitale Dokumentation wird über das vom Auftraggeber bereitgestellte Portal (www.sharedoc.ch) beschafft. Eine andere Variante wird nicht akzeptiert. Eine physische 

Schlussdokumentation wird nicht gefordert.
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Systeme und Medien
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EHS Stromerzeugung POWERGENERATION X

EMS Mittelspannung X

ENS Niederspannung X

LIC Beleuchtung LIGHTING X

BLI Blitzschutz LIGHTNINGPROTECTION X

POT Potenzialausgleich EARTING X

ERD ErdungSchwachstrom X

KRA Kraft X

LWL Lichtwellenanlagen X

LRA Lichtruf X

USV FunktionserhaltSchwachstrom SECURITY X

NOT FunktionserhaltStarkstrom X

LSP Elektroakkusik ELECTROACOUSTIC X

LIN Sicherheitsbeleuchtung SAFETYLIGHTING X

UHR Uhr X

PRA Patientenruf X

RTV TV TV X

TEL Telefon TELEPHONE X

UKV Kommunikation COMMUNICATION X

BUS Daten DATA X

AEA Evakuation X

CTV Audio/Video AUDIOVISUAL X

EMA Einbruchmeldeanlage SIGNAL X

SWS Sonnerie X

ZKO Zutrittskontrolle X

BMA Brandmeldeanlage X

GMA Gasmeldeanlage X

MSR LeitsystemMSRL CONTROL X

FWR FernwärmeRücklauf X

FWV FernwärmeVorlauf X

FOE Erdoel FUEL X

ESR ErdsondenRücklauf X

ESV ErdsondenVorlauf X

HER HeizleitungRücklauf HEATING X

HEV HeizleitungVorlauf X

WGR WRGRücklauf X

WGV WRGVorlauf X

KVR KVSRücklauf X

KVV KVSVorlauf X

BHR BodenheizungRücklauf X

BHV BodenheizungVorlauf X

AGL Abgasleitung X

AUL Aussenluft OUTSIDE X

ZUL Zuluft VENTILATION X

ZUK Zuluftklimatisiert AIRCONDITIONING X

MIL Mischluft MIXED X

UML Umluft CIRCULTING X

ABL Abluft EXHAUST X

FOL Fortluft EXIT X

RWA Entrauchung SMOKEEXTRACTION X

FKR FernkälteRücklauf X

FKV FernkälteVorlauf X

TKA Minuskühlkälte X

NKA Pluskühlkälte X

KAR KälteleitungRücklauf X

KAV KälteleitungVorlauf X

KMI Kühlmittel REFRIGERATION X

RUR RückkühlungRücklauf X

RUV RückkühlungVorlauf X

GKR GewerblicheKälteRücklauf X

GKV GewerblicheKälteVorlauf X

KWA Kühlwasser CHILLEDWATER X

WBE Kaltwasserenthärtet DOMESTICCOLDWATERSOFTENED X

WKN KaltwasserNetzdruck WATERSUPPLY X

WKR Kaltwasserreduziert DOMESTICCOLDWATER X

WBG Kaltwasserosmose X

WWR Zirkulation DOMESTICCIRCULATIONWATER X

WWV Warmwasser DOMESTICHOTWATER X

WWE Warmwasserenthärtet DOMESTICHOTWATERSOFTENED X

SOL Solar X

WSR Regenwasserverschmutzt RAINWATER X

WRR Regenwasser X

WAS Schmutzwasser WASTEWATER X

GER Gas GAS X

MED Medizinalgas X

GAR Argongas X

DLM DruckluftMedizinisch X

HDL DruckluftHochdruck X

NDL DruckluftNiederdruck X

GDL Druckluft COMPRESSEDAIR X

CHE Chemikalien CHEMICAL X

System/Medium Fachbereiche
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System/Medium Fachbereiche

AGF Anästhesiegas X

AZE Azethylen X

CO2 Kohlendioxid X

GHE Helium X

GN2 Stickstoff X

GO2 Sauerstoff X

N2O Lachgas X

PRG Propangas X

SGG Spezialgasgemisch X

GGG Gefahrgut HAZARDOUS X

FEO Oel OIL X

FBS Betriebsstoff OPERATIONAL X

DAM Dampf X

VAC Vakuum VACUUM X

SPN Sprinklernass FIREPREOTECTION X

SPT Sprinklertrocken X

KAO EntsorgungGemeinde MUNICIPALSOLIDWASTE X

WAI Abwasserindustriell X

WAK Abschlämmwasser X

WSB Brunnenwasser X

WSI Oberflächenwasser STORMWATER X

WAG Grundwasser X

WRK Abwasser Kühlwasser X
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